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A - CÁLCULO DEL CAUDAL DE VENTILACIÓN POR PLANTA O NIVEL

Planta o Nivel
Superficie Número

Plazas Altura Media
Núm. de
Redes

mínimas
Criterio de Renovación Extracción CTE Condición UNE-100.166 Aportación máxima

CTE Criterio Extracción Mayor

m2 ud ud ud Nº Renovaciones m3/h l/s m3/h l/s m3/h·m2 m3/h l/s m3/h l/s Cond l/s

Sotano -1 2.406,0 98 3,19 2 10,0 76.751,4 21.319,8 52.920,0 14.700,0 18 43.308,0 12.030,0 42.336 11.760 Criterio de
Renovación 21.319,8

Sotano -2 4.836,0 216 3,26 2 10,0 157.653,6 43.792,7 116.640,0 32.400,0 18 87.048,0 24.180,0 93.312 25.920 Criterio de
Renovación 43.792,7AF

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

L

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

L

01'00 01 20

G
G

G
G

G
G

G G G G

G G

G

G

G

G G

Ascensor 1,60 x 1,40

Ascensor 1,60 x 1,40

G

Ascensor 1,60 x 1,40

PLAZA AC
C

ESIBLE
PLAZA AC

C
ESIBLE

PLAZA AC
C

ESIBLE
G

G

G
G

A.500x200
APORTE AIRE
A VA06

A.400x300
EXPULSIÓN
AIRE DE VE08

A.450x250
APORTE AIRE
A VA07

A.250x150
EXPULSIÓN
AIRE DE VE09

A.500x200
EXPULSIÓN
AIRE DE VE07

AH.1700x1100
A VE01

AH.1500x1000
A VE02

AH.950x900
A VE03

AH.1400x700
A VE04

RI01
412

800x300

RI01
412

RI01
412

500x300

AH.1200x450
APORTE AIRE
A VA03

AH.950x350
APORTE AIRE
A VA04

VE07

VE08

VE09

A.200x150
APORTE AIRE
A VA08 DE PB

VA06

VA07

CCF

CCF

CCF

CCF

CCF

CCF

CCFCCF

CCF

CCF

CCF

CCF

CCF CCFCCF

CCF

CCF

CCF

CCFCCFCCF

CCF

UI01

APORTE AIRE VA04
SUPERFICIE NETA = 0,88 m²

APORTE AIRE VA01 + VA02
SUPERFICIE NETA = 3,88 m²

VA01

VA02

VA03

VA04

VA05

AH
.1

20
0x

85
0

10
00

x4
50

1100x400

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

45
0x

20
0

1100x350

RI01
412

65
0x

30
0

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

35
0x

25
0

800x300

RI01
412

50
0x

30
0

RI01
412

35
0x

25
0

500x300

RI01
412

50
0x

30
0

RI01
412

35
0x

25
0

12
00

x4
50

1200x450

RI01
412

12
00

x4
50

RI01
412

RI01
412

11
00

x4
00

1000x400

10
00

x4
00

1000x400

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

45
0x

20
0

850x400

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

45
0x

20
0

600x400

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

45
0x

20
0

600x250

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

45
0x

20
0

AH.700x300

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

AH
.9

00
x4

00

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

RE01
695

AH
.7

00
x3

00

RE01
695

50
0x

25
0

AH.800x350

AF
.5

00
x2

00

A.450x200

45
0x

20
0

450x200450x200
RE02

61
RE02

61

400x200350x200

RE02
75

20
0x

15
0

RE02
80

A.200x150

300x150

RE02
75

RE02
75

20
0x

15
0

A.
15

0x
15

0 RE02
61

A.200x150
AF.150x150

15
0x

15
0

RE02
38

A.150x150

A.
50

0x
20

0

AH.700x400

RE01
695

70
0x

30
0

700x300

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

AH.900x300

A.
90

0x
30

0

RE01
695

AH
.9

00
x3

00

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

RE01
695

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

AH.1400x400

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

900x400500x250

RE01
695

AH
.7

00
x3

00

RE01
695

50
0x

25
0

700x300 500x250

RE01
695

AF.400x300

A.500x200500x200

50
0x

20
0

RE02
77

RE02
77

450x200

RE03
130 250x150

25
0x

20
0

RE02
77

20
0x

15
0

400x200

A.
30

0x
15

0

RE02
76

300x150

RE02
76

200x150

A.200x150

RE02
77

20
0x

15
0

150x150 AF.150x150

RE02
18

A.
15

0x
15

0

15
0x

15
0

A.
45

0x
25

0

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

RE01
695

AH
.9

50
x3

00

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

AH.900x400

RE01
695

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

AH.900x400700x300

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

AH.1200x400

RE01
695

50
0x

25
0

1100x400900x400

90
0x

40
0

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

900x400

AH
.9

00
x4

00

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

900x400600x350

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

AF
.2

50
x1

50

A.150x150

RE02
42

A.150x150

AF.150x150

RE02
70

A.150x150

VA08

RE01
695

RE01
695

AH
.7

00
x3

00

RE01
695

50
0x

25
0

AH.850x350

RE01
695

RE01
695

AH
.7

00
x3

00
RE01

695
50

0x
25

0

AH.850x350

AH
.1

10
0x

45
0

AH.1200x400

RE01
695

12
00

x4
00

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

50
0x

25
0

850x350

11
00

x4
00

RE01
695

70
0x

30
0

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

AH.1100x400

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

RE01
695

50
0x

25
0

950x300

RE01
695

RE01
695

AH
.5

00
x2

50

AH.1200x400

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

900x400700x300

RE01
695

RE01
695

50
0x

25
0

AH.1000x850

600x400

RI01
412

60
0x

40
0

RI01
412

55
0x

35
0

RI01
412

50
0x

30
0

RI01
412

45
0x

20
0

1400x450

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

45
0x

20
0

1200x450

RI01
412

60
0x

25
0

RI01
412

45
0x

20
0

1000x450

10
00

x4
50

1000x450

RI01
412

45
0x

20
0

1000x400

10
00

x4
00

1000x400

RI01
412

RI01
412

950x350

RI01
412 50

0x
30

0

RI01
412

45
0x

20
0

800x300

RI01
412 50

0x
30

0

RI01
412

45
0x

20
0

500x300

RI01
412

RI01
412

45
0x

20
0

NOTA:
LOS CONDUCTOS UBICADOS EN LA
ZONA BAJO EL HUECO DE ASPIRACIÓN
ESTARÁN ENVUELTOS EN CHAPA DE
ALUMINIO DENTRO DE LA SALA
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DETECTOR DE CO. COLOCADO EN PILAR /
PARED A UNA ALTURA DE 1,50m A 1,80m

CENTRALITA DE DETECCIÓN DE CO.
COMANDA MARCHA/PARO DE
VENTILADORES EXTRACCIÓN FORZADA

EN PLANTA
SÓTANO

LEYENDA DETECCIÓN CO Y CONTROL

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN NOTAS

COMPUERTA REGULACIÓN /
REGULADOR CONSTANTE O VARIABLE

TOBERA

BOCA DE EXTRACCIÓN

LEYENDA CONDUCTOS

DC

RR /
RE

DL

BE

CONDUCTO DE IMPULSIÓN

SI

REJA DE IMPULSIÓN

REJA DE RETORNO O
EXTRACCIÓN

SI

MONTANTE DE CONDUCTOS DE
IMPULSIÓN: SECCIÓN / PROYECCIÓN

CONDUCTO FLEXIBLE

MONTANTE DE CONDUCTOS DE
IMPULSIÓN: SECCIÓN / PROYECCIÓN

RA

MONTANTE DE CONDUCTOS DE
RETORNO: SECCIÓN / PROYECCIÓN

l/s
RefDIFUSOR CIRCULAR

DESCRIPCIÓN

DIFUSOR LINEAL

REFERENCIA ELEMENTO (Caudal de aire)

CONDUCTO RESISTENTE AL FUEGO
(2 HORAS) SILENCIADOR

COMPUERTA CORTAFUEGOS VERTICALRI

TB

CCF

UNIDAD EXTERIOR

CC

CONDUCTO DE RETORNO O
EXTRACCIÓN

ATI

NOTA: TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS CONDUCTOS
ETIQUETADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS
MEDIDAS INTERIORES DEL MISMO, SIN CONSIDERAR EL
ESPESOR.

UNIDAD EXTERIOR

ATE

CL

MONTANTE DE CONDUCTOS DE
RETORNO: SECCIÓN / PROYECCIÓN

TOMA/DESCARGA DE AIRE EXTERIOR

ABR.SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE
DIFUSIÓN Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS
DE FICHAS TÉCNICAS.

Chapa acero

COMPUERTA CORTAFUEGOS UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT

UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOAA

AAe UI

CLIMATIZADOR DE 2 PISOS

Pref. LEYENDA EQUIPOS

UE

A

Chapa acero aislada exteriormente 30mm

Fibra vidrio

ABR. DESCRIPCIÓN

AH Conducto estable a humos E300 60

ABR.
LEYENDA CONDUCTOS

F

SIMBOLOGÍA
LEYENDA CONDUCTOS

Conducto EI 120 (RF)

ABR.

VA /
VE

DESCRIPCIÓN

VENTILADOR APORTACIÓN /
EXTRACCIÓN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
Material

Chapa acero aislada exteriormente 50mm 

A - CÁLCULO DEL CAUDAL DE VENTILACIÓN POR PLANTA O NIVEL

Planta o Nivel
Superficie Número

Plazas Altura Media
Núm. de
Redes

mínimas
Criterio de Renovación Extracción CTE Condición UNE-100.166 Aportación máxima

CTE Criterio Extracción Mayor

m2 ud ud ud Nº Renovaciones m3/h l/s m3/h l/s m3/h·m2 m3/h l/s m3/h l/s Cond l/s

Sotano -1 2.406,0 98 3,19 2 10,0 76.751,4 21.319,8 52.920,0 14.700,0 18 43.308,0 12.030,0 42.336 11.760 Criterio de
Renovación 21.319,8

Sotano -2 4.836,0 216 3,26 2 10,0 157.653,6 43.792,7 116.640,0 32.400,0 18 87.048,0 24.180,0 93.312 25.920 Criterio de
Renovación 43.792,7AF

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO ICL02

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION CLIMATIZACION. CONDUCTOS.
PLANTA BAJA

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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INSTALACION CLIMATIZACION. CONDUCTOS.
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NOTA:
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PARTE SUPERIOR DE LA SALA

COMPUERTA REGULACIÓN /
REGULADOR CONSTANTE O VARIABLE
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CONDUCTO DE IMPULSIÓN
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REJA DE IMPULSIÓN

REJA DE RETORNO O
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MONTANTE DE CONDUCTOS DE
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CONDUCTO FLEXIBLE

MONTANTE DE CONDUCTOS DE
IMPULSIÓN: SECCIÓN / PROYECCIÓN
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MONTANTE DE CONDUCTOS DE
RETORNO: SECCIÓN / PROYECCIÓN

l/s
RefDIFUSOR CIRCULAR

DESCRIPCIÓN

DIFUSOR LINEAL

REFERENCIA ELEMENTO (Caudal de aire)

CONDUCTO RESISTENTE AL FUEGO
(2 HORAS) SILENCIADOR

COMPUERTA CORTAFUEGOS VERTICALRI

TB

CCF

UNIDAD EXTERIOR

CC

CONDUCTO DE RETORNO O
EXTRACCIÓN

ATI

NOTA: TODAS LAS DIMENSIONES DE LOS CONDUCTOS
ETIQUETADOS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS
MEDIDAS INTERIORES DEL MISMO, SIN CONSIDERAR EL
ESPESOR.

UNIDAD EXTERIOR

ATE

CL

MONTANTE DE CONDUCTOS DE
RETORNO: SECCIÓN / PROYECCIÓN

TOMA/DESCARGA DE AIRE EXTERIOR

ABR.SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE
DIFUSIÓN Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS
DE FICHAS TÉCNICAS.

Chapa acero

COMPUERTA CORTAFUEGOS UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT

UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTOAA

AAe UI

CLIMATIZADOR DE 2 PISOS

Pref. LEYENDA EQUIPOS

UE

A

Chapa acero aislada exteriormente 30mm

Fibra vidrio

ABR. DESCRIPCIÓN

AH Conducto estable a humos E300 60

ABR.
LEYENDA CONDUCTOS

F

SIMBOLOGÍA
LEYENDA CONDUCTOS

Conducto EI 120 (RF)

ABR.

VA /
VE

DESCRIPCIÓN

VENTILADOR APORTACIÓN /
EXTRACCIÓN

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
Material

Chapa acero aislada exteriormente 50mm 

AF

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO ICL05

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION CLIMATIZACION. CONDUCTOS.
ENTREPLANTA CUBIERTA

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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CLAP27

CLAP26

TERMOSTATO

LEYENDA DE TUBERÍAS

DERIVADOR

CIRCUITO REFRIGERANTE
LÍQUIDO / GAS
(VER ESQUEMA VERTICAL)

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

T

UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO

UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT

CLIMATIZADOR DE 2 PISOS

UNIDAD EXTERIOR

ATI

UI

CL

ATE

LEYENDA EQUIPOS

UE UNIDAD EXTERIOR

MR  MÓDULO DE RECUPERACIÓN

ABR.SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SE
ENCUENTRAN EN LOS PLANOS DE FICHAS TÉCNICAS.
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Oficinas-Vestuarios

REYQ12U

KHRQ23M64T
 MR01

BS10Q14AV1B

A
ATI01
P00.07 Office
FXSQ15A

B
ATI02
P00.04 Despacho 4
FXSQ20A

C
ATI02
P00.03 Despacho 3
FXSQ20A

D
ATI02
P00.02 Despacho 2
FXSQ20A

E
ATI02
P00.01 Despacho 1
FXSQ20A

F
ATI03
P00.06.1 Oficina administración
FXSQ25A

G
ATI03
P00.06.2 Oficina administración
FXSQ25A

H
ATI03
P00.05.1 Sala de Reuniones
FXSQ25A

I
ATI03
P00.05.2 Sala de Reuniones
FXSQ25A

J

MR02
BS8Q14AV1B

A
ATI04
P00.13 Vestuarios 3
FXSQ40A

B
ATI04
P00.14 Vestuarios 4
FXSQ40A

C
ATI01
P00.10 Camerino 3
FXSQ15A

D
ATI01
P00.09 Camerino 2
FXSQ15A

E
ATI01
P00.08 Camerino 1
FXSQ15A

F
ATI03
P00.12 Vestuarios 2
FXSQ25A

G
ATI03
P00.11 Vestuarios 1
FXSQ25A

H

Local
ATE02

KHRQ22M64T

A
LOCAL
ATI05

KHRQ22M29T9 B
LOCAL

KHRQ22M20T C
LOCAL

D
LOCAL

ATE01

RXYQ14U

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

6.4 x 12.7mm

9.5 x 19.1 x 15.9mm

9.5 x 19.1 x 15.9mm12.7 x 28.6 x 19.1mm

12.7 x
28.6mm

9.5 x 15.9mm

9.5 x 22.2mm

9.5 x 15.9mm

9.5 x 19.1mm

9.5 x 15.9mm

9.5 x 15.9mm

FXSQ80A

ATI05
FXSQ80A

ATI05
FXSQ80A

ATI05
FXSQ80A

U.EXT. CL01
ATE03

CL01  caja 1
EKEXV500

1

CL01

15.9 x 28.6mm

RXYQ20U

U.EXT. CL02

CL02  caja 1
EKEXV500

1

CL02

15.9 x 28.6mm

RXYQ20U
ATE03

U.EXT. CL03

RXYQ20U

CL03  caja 1
EKEXV500

1

CL03

U.EXT. CL04

RXYQ20U
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1

CL04
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RXYQ20U
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1

CL05
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1

CL06

U.EXT. CL07

RXYQ20U
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EKEXV500

1

CL07

U.EXT. CL08

RXYQ20U
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EKEXV500

1

CL08

U.EXT. CL09

RXYQ20U

CL09  caja 1
EKEXV500

1

CL09

ATE03

ATE03 ATE03 ATE03

ATE03 ATE03 ATE03

15.9 x 28.6mm

15.9 x 28.6mm15.9 x 28.6mm

15.9 x 28.6mm 15.9 x 28.6mm 15.9 x 28.6mm

15.9 x 28.6mm

U.EXT. CL10

RXYQ20U

CL10 caja 1
EKEXV500

1

CL10

ATE03

15.9 x 28.6mm

U.EXT. CL21

RXYQ20U

CL21  caja 1
EKEXV500

1

CL21

ATE03

15.9 x 28.6mm

U.EXT. CL11
ATE04

CL11  caja 1
EKEXV400

1

CL11

U.EXT. CL12
ATE04

CL12  caja 1
EKEXV400

1

CL12

U.EXT. CL13
ATE05

CL13  caja 1
EKEXV140

1

CL13

U.EXT. CL14
ATE05

CL14 caja 1
EKEXV140

1

CL14

U.EXT. CL15
ATE04

CL15  caja 1
EKEXV400

1

CL15

U.EXT. CL16
ATE06

CL16  caja 1
EKEXV250

1

CL16

U.EXT. CL17
ATE06

CL17  caja 1
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1

CL17

U.EXT. CL18
ATE06

CL18  caja 1
EKEXV250

1

CL18

U.EXT. CL19
ATE07

CL19  caja 1
EKEXV200

1

CL19

U.EXT. CL20
ATE07

CL20  caja 1
EKEXV200

1

CL20

U.EXT. CL22
ATE04

CL22  caja 1
EKEXV400

1

CL22
U.EXT. CL23

ATE04

CL23  caja 1
EKEXV400

1

CL23

U.EXT. CL24
ATE04

CL24  caja 1
EKEXV400

1

CL24

U.EXT. CL25
ATE04

CL 25  caja 1
EKEXV400

1

CL25

U.EXT. CLAP26
ATE06

CLAP26 caja 1
EKEXV250

1

CLAP26U.EXT. CLAP27
AT06

CLAP27  caja 1
EKEXV250

1

CLAP27

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SE
ENCUENTRAN EN LOS PLANOS DE FICHAS TÉCNICAS.

RXYQ10U

9.5 x 22.2mm

9.5 x 22.2mm

RXYQ10U

12.7 x 28.6mm

RXYQ16URXYQ16U

12.7 x 28.6mm

RXYQ16U

12.7 x 28.6mm

RXYQ16U

12.7 x 28.6mm9.5 x 19.1mm

ERQ200AW1ERQ200AW1

9.5 x 19.1mm

RXYQ10U

9.5 x 22.2mm9.5 x 22.2mm

RXYQ10URXYQ10U

9.5 x 22.2mm12.7 x 28.6mm

RXYQ16U

9.5 x 19.1mm

ERQ140AV1

9.5 x 19.1mm

ERQ140AV1

12.7 x 28.6mm

RXYQ16U

12.7 x 28.6mm

RXYQ16U
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P
PSCD.3

A. IMPULSIÓN

A. RETORNO

F7G4
F5

A. EXTRACCIÓN

F5

A. EXTERIOR

H
HRE

T
TAE

O
CO2E

D
VELA.1

P
PSCD.1

P
PSCD.2

T
TAC.3

T
TAC.1

O
CO2

A ACP.4
IFC.4

A ACP.1
IFC.1

LINEA ELÉCTRICA

CONTR

VX VX.1
M.1
O.1

AL.4

AHU#

CUADRO ELÉCTRICO

A SISTEMA
DE CONTROL

C
CONT

EST
ESTT

VFVF

- Extracción/aportación conducida acabada
con pico flauta y malla antipájaro (si
intemperie)
- Entrada de aire con conducto 1 metro de
tramo recto para medición de caudal.
- Instalación de sondas en conducto en un
tramo recto de 1,5 metros como mínimo
- Espacio mantenimiento mínimo equivalente
al ancho climatizador en una de sus caras
- Las puertas de los ventiladores incorporan
mirilla
- Las zonas de acceso incorporan luz interior
- Ver especificación técnica

CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

AT.REM.HC.1

REFERENCIA FICHA
CLIMATIZACIÓN

De CL01 a CL11 y
CL16, CL17 y CL22

TIPO SEGÚN FICHA
TÉCNICA

TIPO A

ELECT

POR CADA SALA DE
CLIMATIZADORES

AACP.3
POS.3

AAC.2
IFC.2

H
HRC

P
SPDA.2

INT.2
AL.2

M
VEC.2

P
SPDA.1

M
VEC.1
INT.1
AL.1

P
PACA

Climatizador con las siguientes
características:

- Recirculación
- Sonda CO2
- Caudal variable por variación de presión
(con compuertas VAV en difusor IGA)
- Recuperador de rueda
- Free-cooling
- Compuerta de impulsión lateral

IMPULSIÓN
LATERAL EN
CLIMATIZADOR

P
PSCD.3

A. IMPULSIÓN

A. RETORNO

F7G4
F5

A. EXTRACCIÓN

F5

A. EXTERIOR

H
HRE

T
TAE

O
CO2E

D
VELA.1

P
PSCD.1

P
PSCD.2

T
TAC.3

T
TAC.1

O
CO2

A ACP.4
IFC.4

A ACP.1
IFC.1

LINEA ELÉCTRICA

CONTR

VX VX.1
M.1
O.1

AL.4

AHU#

CUADRO ELÉCTRICO

A SISTEMA
DE CONTROL

C
CONT

EST
ESTT

VFVF

- Extracción/aportación conducida acabada
con pico flauta y malla antipájaro (si
intemperie)
- Entrada de aire con conducto 1 metro de
tramo recto para medición de caudal.
- Instalación de sondas en conducto en un
tramo recto de 1,5 metros como mínimo
- Espacio mantenimiento mínimo equivalente
al ancho climatizador en una de sus caras
- Las puertas de los ventiladores incorporan
mirilla
- Las zonas de acceso incorporan luz interior
- Ver especificación técnica

CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

AT.REM.HC.2

REFERENCIA FICHA
CLIMATIZACIÓN

De CL12 a CL15,
De CL18 a CL21 y
de CL23 a CL25

TIPO SEGÚN FICHA
TÉCNICA

TIPO B

ELECT

POR CADA SALA DE
CLIMATIZADORES

AACP.3
POS.3

AAC.2
IFC.2

H
HRC

P
SPDA.2

INT.2
AL.2

M
VEC.2

P
SPDA.1

M
VEC.1
INT.1
AL.1

P
PACA

Climatizador con las siguientes
características:

- Recirculación
- Sonda CO2
- Caudal variable por variación de presión
(con compuertas VAV en difusor IGA)
- Recuperador de rueda
- Free-cooling

A. IMPULSIÓN

A. RETORNO

F8G4
F6

LINEA ELÉCTRICA

A. EXTRACCIÓN

F6

A. EXTERIOR

T
TAC.1

P
PSCD.1

P
PSCD.2

P
PSCD.3

AAC.2
IFC.2

AAC.1
IFC.1

H
HRE

T
TAC.2

CONTR

T
TAE

VX VX.1
M.1
O.1

AL.4

CUADRO ELÉCTRICO

AHU#

A SISTEMA
DE CONTROL

ELECT

C
CONT

EST
ESTT

H
HRC

- Extracción conducida acabada con pico
flauta y malla antipájaro (si intemperie)
- Entrada de aire acabada con pico flauta y
malla antipájaro (si intemperie)
- Instalación de sondas en conducto en un
tramo recto de 1,5 metros como mínimo
- Espacio mantenimiento mínimo equivalente
al ancho climatizador en una de sus caras
- Las puertas de los ventiladores incorporan
mirilla
- Las zonas de acceso incorporan luz interior
- Ver especificación técnica

REFERENCIA FICHA
CLIMATIZACIÓN

CLAP26, CLAP27

TIPO SEGÚN FICHA
TÉCNICA

TIPO

CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

D

AT.REF.FC POR CADA SALA DE
CLIMATIZADORES

T
TAC.3

P
PACA.1

P
SPDA.2

P
SPDA.1

Climatizador de aire primario con las
siguientes características:

- 100% de aire exterior
- Caudal variable
- Recuperador de rueda

V2 Rec Control LightV1

Fire Alarm Panel

M
VEC.1

M
VEC.2
INT.2
AL.2

INT.1
AL.1 O

CO2

C
CONT

ESTT
EST

FA#
CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

VE.N.A

REFERENCIA FICHA CLIMATIZACIÓN

VE07 a VE20
VA01 a VA14

Ventilador centrífugo de extracción/impulsión
de caudal constante:

- Regulación marcha/paro únicamente

EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN

C CONT
M.1
O.1
AL.1

EUxx
CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

VRV.A

REFERENCIA FICHA CLIMATIZACIÓN

ATE.3, ATE.4, ATE.5, ATE.6, ATE.7

Sistema VRV con una unidad exterior y varias
interiores, sin central de control

P
PSCD.3

F7G4
F5

A. EXTRACCIÓN

F5

A. EXTERIOR

H
HRE

T
TAE

O
CO2E

D
VELA.1

P
PSCD.1

P
PSCD.2

T
TAC.2

A ACP.4
IFC.4

A ACP.1
IFC.1

A ACP.5
IFC.5

LINEA ELÉCTRICA

CONTR

VX VX.1
M.1
O.1

AL.4

AHU#

CUADRO ELÉCTRICO

A SISTEMA
DE CONTROL

C
CONT

EST
ESTT

VFVF

- Extracción/aportación conducida acabada
con pico flauta y malla antipájaro (si
intemperie)
- Entrada de aire con conducto 1 metro de
tramo recto para medición de caudal.
- Instalación de sondas en conducto en un
tramo recto de 1,5 metros como mínimo
- Espacio mantenimiento mínimo equivalente
al ancho climatizador en una de sus caras
- Las puertas de los ventiladores incorporan
mirilla
- Las zonas de acceso incorporan luz interior
- Ver especificación técnica

CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

AT.REM.HC.3

REFERENCIA FICHA
CLIMATIZACIÓN

De CL23 a CL25

TIPO SEGÚN FICHA
TÉCNICA

TIPO C

ELECT

POR CADA SALA DE
CLIMATIZADORES

AACP.3
POS.3

AAC.2
IFC.2

P
SPDA.2

INT.2
AL.2

M
VEC.2

P
SPDA.1

M
VEC.1
INT.1
AL.1

Climatizador con las siguientes
características:

- Recirculación
- Sonda CO2
- Caudal variable por variación de presión

(con compuertas VAV en difusor IGA)
- Recuperador de rueda
- Free-cooling
- Recirculación de retorno para bajar

humedad relativa aire de impulsión.

A. IMPULSIÓN

A. RETORNO

T
TAC.3

T
TAC.1

O
CO2

H
HRC

P
PACA

INT

IMPULSIÓN

SD#

Ap M

REFERENCIA FICHA CLIMATIZACIÓN

CV01,CV02,CV03, CV04, CV05, CV06

CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

VAV.Q.H

Compuerta de aire con regulación por sonda
de temperatura ambiente con regulación.

Bucle de control entre temperatura ambiente
y consigna, que genera una demanda de
caudal y bucle de control entre lectura de
caudal y demanda.

Consigna remota de caudales mínimo y
máximo, temperatura, modo de
funcionamiento y horario.

T. TAI
INT

CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

DX.C

REFERENCIA FICHA CLIMATIZACIÓN

ATE01, ATE02, ATE 03

Sistema expansión directa con unidades
exteriores e interiores, sin central de control
del fabricante, sino con tarjeta de
comunicación en las unidades interiores IU#

INT

CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

VRV.B  

REFERENCIA FICHA CLIMATIZACIÓN

ATE01, ATE02

Sistema VRV con una unidad exterior y varias
interiores, con central de control

M
VF

INT
AL

FA#
CÓDIGO DEL DIAGRAMA DE CONTROL

VE.A.B

REFERENCIA FICHA CLIMATIZACIÓN

VE01,VE02,VE03, VE04, VE05, VE06

Ventilador axial de extracción/impulsión de
caudal constante:

- Regulación marcha/paro únicamente
- Con variador de frecuencia

EXTRACCIÓN

EXTRACCIÓN

T
TAC.2

A ACP.5
IFC.5

A
ACP.6

P
SPDA.6

T
TAC.2

A ACP.5
IFC.5

ICL13

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO ICL13

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION CLIMATIZACION.
DETALLES EQUIPOS.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
S/E

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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DETALLE DE CONDUCTOS RECTANGULARES CON UNIÓN TIPO METU (TDF)

DETALLE UNIONES INTERMEDIAS

PINZA TORNILLO

PINZA
CORREDERA

L1

H1

L2

H2

SL3

30°

DETALLE UNIÓN RECTANGULAR M2, M3 Y M4JUNTA

UNIONES RECTANGULARES
Perfil

M2-0,7
M2-0,9
M3-0,8
M3-0,9
M3-1,2
M3-1,2
M4-1,5

Espesor chapa
conducto

Hasta 1,0 mm*

Hasta 1,2 mm*

S

0,7
0,9
0,8
0,9
1,2
1,2
1,5

H1

20,4
20,8
29,6
29,8
30,7
40,6
41,2

H2

4,8
4,8
6
6
5
8
8

L1

25
23,2
30,2
30,2
31,4
39,6
40

L2

7
7

10,8
10
10
12
12

L3

11,6
9,7

12,3
12,5
12,6
13

12,7

UNIONES
RECTANGULARES

DETALLE PERFIL M2, M3 Y M4

AC

UNIÓN CON PERFIL ENTRE DOS CONDUCTOS RECTOS

Presión de trabajo

hasta  1000 Pa

Superior a 1000 Pa

Perfil M2

desde 1200 mm AC

desde 1000 mm AC

Perfil M3 Perfil M3

desde 1500 mm AC

INDICACIÓN PARA EL MONTAJE DE UNIONES INTERMEDIAS

UNIÓN CON PERFIL ENTRE CONDUCTO RECTO Y
ACCESORIO Y ENTRE DOS ACCESORIOS

desde 1000 mm AC

desde 800 mm AC

desde 1500 mm AC

desde 1200 mm AC

AC: Ancho conducto o alto
conducto ( Lado mayor )

Si AC>500mm, conductos con
matritzado horizontal o punta

de diamante

M2:Altura perfil 20 mm
M3:Altura perfil 30 mm
M4:Altura perfil 40 mm Perfil M2 Perfil M3 Perfil M3Presión de trabajo

hasta  1000 Pa

Superior a 1000 Pa

desde 1200 mm AC

desde 1200 mm AC

desde 1000 mm AC

desde 1500 mm AC desde 2000 mm AC

Hasta 1,0 mm*

Hasta 1,2 mm*
Hasta 1,2 mm*
Hasta 1,5 mm*
Hasta 1,5 mm*

EXIGENCIAS DE ESTANQUEIDAD

81.24800

3

2.4

1.5

1.5

1800

2400

3000

4200

6

6

6

8

SUMA DE
ALTURA Y

ANCHURA DE
CONDUCTO
(a+b) (mm.)

SEPARACION
(m)

VARILLAS
(mm.)

DIMENSIONES Y SEPARACION ENTRE
PAREJAS DE SOPORTES

2001 a 2400

1501 a 2000 

0.8

1

0.8

1.5

1.2

<750

1201 a 1500

751 a 1200

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

901 a 1200

751 a 900

1501 a 1800

1201 a 1500

<750

>1801

0.8

1.2

0.3

1.2 0,6 m

0,75 m

0.75

1.2

1.2

1.2 0.8

1

1.2

<450

701 a 900

451 a 700

1.2

1.2

1.5>1801

1501 a 1800

901 a 1500

1,2 m

1,2 m

1,2 m

0,6 m

0,75 m

0,6 m

0.8 1.5

1 1.5

1.2 1.5

1 1.5

1 1.5

0.8

1

1.51.2

1.2 1.2

PRESIÓN INTERIOR < 300 Pa PRESIÓN INTERIOR < 800 Pa PRESIÓN INTERIOR >800 Pa

ESPESOR
NOMINAL

DE CHAPA
mm

DISTANCIA
ENTRE UNIONES
TRANSVERSALES

(en metros)

ESPESOR
NOMINAL

DE CHAPA
mm

DISTANCIA
ENTRE UNIONES
TRANSVERSALES

(en metros)

DIMENSION
LADO LARGO
CONDUCTO

(mm)

ESPESOR
NOMINAL

DE CHAPA
mm

DISTANCIA
ENTRE UNIONES
TRANSVERSALES

(en metros)

UNIONES LONGITUDINALES

UNIONES LONGITUDINALES

CIERRE LONGITUDINAL
PITTSBURGH

Higiénico: Sellar todos los elementos de unión transversal y longitudinal,
esquinas, tornillos, etc...
Normal: Sellar todas las uniones transversal y longitudinal.
Se realizarán pruebas de fugas en obra

Nota: La silicona de sellado debe ser anti bacteriana

MASILLA
ESTANQUEIZADORA
INYECTADA

DIMENSION
LADO LARGO
CONDUCTO

(mm)

DIMENSION
LADO LARGO
CONDUCTO

(mm)

300

MATRIZADO CON ONDULACIÓN
TRANSVERSAL

FUENTE: SMACNA+METU SYSTEM (TDF)

MATRIZADO A PUNTA
DE DIAMANTE

DETALLE DE SOPORTACIÓN DE CONDUCTO VERTICAL DE CHAPA DE ACERO AISLADA

SECCIÓN

1

5

3

4

1. MÉNSULA SOPORTE PERFIL EN L
2. CONDUCTO DE CHAPA
3. TORNILLO ROSCA CHAPA
4. ARANDELA DE 40 mm
5. AISLAMIENTO TÉRMICO

2

2 1

3

1

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOPORTES DE 3,5m

50 ≤200 50

Perimetro del
conducto en mm

2500 a 3000

3000 a 5000

> 5000

Soportes cada 3,5 m. máximo

Tamaño del angular

25 x 25 x 3

35 x 35 x 4

50 x 50  x 5

FORJADO

JUNTA DE NEOPRENO

5

DETALLE DE CODOS RECTANGULARES

H

W

R
Ø

W

H

H

w

H

R2

H

H

H

TIPO RE 1
CODO
CIRCULAR

TIPO RE 2
CODO RECTANGULAR CON GUÍAS

TIPO RE 3
CODO CIRCULAR CON GUÍAS

TIPO RE 4
CODO RECTANGUALR SIN GUÍAS
(VELOCIDAD MÁXIMA 5 m/s)

TIPO RE 5
CODO DE RADIO ASIMÉTRICO

TIPO RE 6
CODO DOBLADO

EJE DEL CONDUCTO R=3W/2
CUANDO R/W=0,5 UTILIZAR CODO
RECTATNGULAR
(VELOCIDAD MÁXIMA 5 m/s)

EJE DEL CONDUCTO R=3W/2

R1 =3/4 W1
R2 =R1+W2

H H H
H

TIPO RE 7
CODO DOBLADO

TIPO RE 8
CODO DOBLADO

TIPO RE 10
GIRO DE 90º CON RADIO
INTERIOR

CUBRIR Y REFORZAR LAS SUPERFICIES PLANAS COMO EN CONDUCTOS RECTOSTODOS LOS GIROS DE 45º SON DE MÍNIMO 4" (100 MM)

TIPO RE 9
GIRO DE 90º CON
45° DE INCLINACIÓN

R1

W

W R

Ø

W

Ø

w w

w
w

FUENTE: SMACNA

*

DETALLE DE DERIVACIONES Y RAMALES EN CONDUCTOS

W W

2W

W

TIPO 1

TIPO 3TIPO 2
DISTRIBUIDOR FIJO
OPCIONAL

TIPO 4A

TIPO 4B

V.D.

V.D.

V.D.

V.D.

CODO RECTANGULAR
OPCIONAL

CLIP OPCIONAL
TODO ESTE TIPO DE CONEXIONES
DEBERÁN IR SELLADAS

D2 = 4" (102 m) MIN

D3 = 4" (102 m) MIN

EL CONTROL DE FLUJO SE DEBERÍA HACER CON COMPUERTAS EN LOS RAMALES.
SI SE INSTALAN DISTRIBUIDORES, ESTOS DEBEN TENER UNA LONGITUD 1,5W O 1,5
D3

D2

D3

W = 4" (102 m) MIN

D1

FUENTE: SMACNA

TODAS LAS DERIVACIONES DE SISTEMAS DE IMPULSIÓN DE AIRE QUE APARECEN EN LOS PLANOS
SERÁN DEL TIPO 1 O TIPO 2.

FORJADO

Máximo 3500 mm

PARA DIÁMETROS HASTA  600 mm

PARA DIÁMETROS SUPERIORES A 600 mm

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA METÁLICA

TACO HILTI/HKD
O SIMILAR

PARA DIÁMETROS
HASTA 600 mm

PLETINA 50x10

MÀXIMA CARGA PARA CADA
PLETINA I BARRAPLETINA 30x3

ANGULAR 40x40x4

PLETINA 50x10

MÀXIMA CARGA PARA CADA
PLETINA I BARRA

TORNILLO

20

PLETINA
mm

CARGA
N

VARILLA
mm

CARGA
N

TACO/
TORNILLO

40x(15)  

25x(12) 
25x(15)

25x(8)      
25x(10)

2x10MA

2x6MA  
2x8MA 

2x4MA    
2x5MA

4800   

1850  
3100 

1150     
1400  

15 

10   
12 

6     
8  

8800

 3800 
5500 

1200 
3000   

M10

M10
M10

M10
M10

901  a 1200
601  a 900 

1501 a 2000
1201 a 1500

< 600  

DIMENSIONES Y SOPORTES PARA
CONDUCTOS CIRCULARES

DIÁMETRO
mm

PLATINAS ABRAZADERA
mm

1x25x(15)
1x25x(12)

2x25x(15)
2x25x(12)

1x25x( 8)

1320
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R-0.62 R-1.06

EN INTERIORES EN EXTERIORESRESISTENCIA TÉRMICA (R)

NOTA:
Los valores de resistencia (R) medidos en (m²K)/W son para el aislamiento
instalado y no incluyen la resistencia del film. El grosor mínimo exigido no
considera la transmisión térmica del vapor de agua.

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA CONDUCTOS (ASHRAE)

TABLA DE ESPESOR MÍNIMO DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LOS CONDUCTOS. SEGÚN
TABLA 6.8.2B DE ASHRAE 90.1-2010

R-1.06 R-1.06

ZONAS CLIMÁTICAS DE 1 A 5

ZONAS CLIMÁTICAS  6 Y 7

ZONA CLIMÁTICA 8 R-1.06 R-1.41

DETALLE COLOCACIÓN DE CONDUCTO DE FIBRA EN FALSO TECHO

X

0.60

0.30

0.30

0.60

PERFIL METÁLICO GALVANIZADO EN "L"

VARILLA ROSCADA
CADMIADA

TACO TIPO HILTI/HKD O
SIMILAR

CONDUCTO DE
FIBRA

PLACA DE FALSO
TECHO

X:ALTURA DEL
CONDUCTO

FORJADO

NOTA: CONDUCTOS, SOPORTES, UNIONES Y REFUERZOS
FABRICADOS SEGUN NORMA UNE-EN 13403:2003

PLACA DE FALSO TECHO

FORJADO

P
H

1

GK1

Ø
D

P

48

46
48

158
158

3022

1 50138262
123

G PK1H1ØD

48198 96176

DIFUSOR LINEAL

TACO TIPO HILTI/HKD O
SIMILAR

PLENUM AISLADO SEGÚN
FABRICANTE

NUMERO DE
RANURAS

4

5

2

1

4

2

5

3

6

1

3

33

DETALLE CONEXIÓN DE COMPUERTAS CORTAFUEGOS Y CONDUCTO DE CHAPA O FIBRA

LAS COMPUERTAS TENDRÁN UNAS DIMENSIONES INTERIORES
MÍNIMAS, EN ALTURA Y ANCHO, SUPERIORES EN 50mm A LOS

CONDUCTOS INDICADOS EN PLANOS

1. CONDUCTO DE CHAPA O FIBRA
2. SELLADO CORTAFUEGO
3. EMBOCADURA DE AMPLIACIÓN MÍNIMA 50 mm EN ANCHO Y EN ALTO
4. MURO CORTAFUEGO
5. COMPUERTA
6. ESCOTILLA DE ACCESO

ARANDELA TUERCA

CARRIL

VARILLA
ANCLAJE

PLACA CARRIL

BANDEJA SUSPENDIDA EN TECHO

AISLANTE

1.00

1 1/8
1

7/8
3/4

1/2
3/8
1/4

1 3/8
1 5/8

5/8

DIÁMETRO DE
TUBERIA

DISTANCIA  ENTRE
SOPORTES (m)

DETALLE DE SOPORTACIÓN DE TUBERIAS REFRIGERANTES

SECCIÓN A

SECCIÓN A

1.00
1.20
1.30
1.40
1.60
1.60
1.7
1.7
1.9

DISTANCIA ENTRE
SOPORTES (m) 1.20

UNE 100152:2004

PIEZA DE AISLAMIENTO ENTRE LA ABRAZADERA Y LA
TUBERÍA PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE PUENTES
TÉRMICOS EN LOS PUNTOS DE SOPORTACIÓN.
LA PIEZA ESTARÁ FORMADA POR 2 SECCIONES CON
UN NÚCLEO DURO DE ESPUMA PUR CON CIERRE
AUTOADHESIVO.

PLACA TUERCA

SOPORTE SUSPENDIDO A TECHO

ABRAZADERA ISOFÓNICA

AISLANTE

BANDEJA SUSPENDIDA EN VERTICAL

SOPORTE PARA DISTRIBUCION VERTICAL A PARED

CARRIL DIN

ANCLAJE

DISTANCIA ENTRE
SOPORTES

DISTANCIA ENTRE
SOPORTES

NUCLEO DE 'PET'

PIEZA
SOPORTACIÓN

AISLADA

CARRIL

ANCLAJE

ARANDELA TUERCA

VARILLA

PLACA CARRIL

AISLANTE

PLACA TUERCA

100

X

50
TACO TIPO HILTI/HKD O SIMILAR

FILTRO CON GUIAS

FALSO TECHO

REGISTRO ATI

DETALLE DE SUPORTACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

VARILLA CINCADO
PARA SOPORTE
DE ATI: MINIMO M-8

PERFIL GALVANIZADO
EN CALIENTE DE
42x42 mm.

RETORNO
CONDUCIDO

LONA
ANTIVIBRATORIA

ATI

TRAMO DE TUBO FLEXIBLE
TRANSPARENTE

ABRAZADERA
A PRESIÓN

NEOPRENO

BANDEJA DE
CONDENSADOS

SIFÓN DE PLÁSTICO

BOMBA DE CONDENSADOS

BATERIA

NOTA: UTILIZAR BOMBA DE CONDENSADOS
ÚNICAMENTE CUANDO NO HAYA
POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA
PENDIENTE NECESARIA

TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE
LA BOMBA DE CONDENSADOS DE
Ø 6 mm INTERIOR MÍNIMO

LOSA DE HORMIGÓN

TABIQUE

TUBERIA DE LÍQUIDO / GAS

LOSA DE CUBIERTA

APERTURA DE LOSA

DRENAR A PUNTO DRENAJE CERCANO

REMOTO DE TEMPERATURA

INTERRUPTOR 20 A Y CONECTOR A LAZO DE
CONTROL

UNIDAD EXTERIOR

BASE DE HORMIGÓN

LOSA DE CUBIERTA

TACOS ANTOVIBRATORIOS

TORNILLOS PARA
ANCLAJE

FALSO TECHO
(SI PROCEDE)

UNIDAD INTERIOR DE PARED

RETORNO IMPULSIÓN

SELLADOR

INSTALACIÓN TÍPICA DE UN SPLIT DE PARED O TECHO Y SU UNIDAD EXTERIOR

CONEXIÓN ELÉCTRICA KOPEX
INTERRUPTOR SECCIONADOR
ESTANCO DE 30 A

PERFIL METÁLICO GALVANIZADO EN "L"

CONDUCTO DE CHAPA
GALVANIZADA

VARILLA ROSCADA
CADMIADA

FORJADO

X

DETALLE TIPO COLOCACIÓN CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO
AISLADO EXTERIORMENTE EN FALSO TECHO

TACO TIPO HILTI
O SIMILAR

X:ALTURA DEL
CONDUCTO

SEGÚN TABLAS

PLACA DE
FALSO TECHO

0.60

0.60

0.30

0.30

MÁQUINAS EXTERIORES TIPO
BOMBAS DE CALOR DE VOLÚMEN

DE REFRIGERANTE VARIABLE
CONEXIÓN CON DOS O TRES

TUBOS Y DIMENSIONES SEGÚN
FABRICANTE Y POTENCIA

TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

CABLEADO DE COMUNICACIÓN

CABLEADO DE ELÉCTRICO
SOPORTE PARA CARRIL DIN

BASE DE HORMIGÓN
PARA EL SOPORTE

CARRIL DIN

AISLAMIENTO ACÚSTICO ANTIVIBRATORIO.
PLANCHA DE PARTÍCULAS DE POLIURETANO

BASE DE HORMIGÓN 150mm

DETALLE IMPLANTACIÓN MÁQUINAS EXTERIORES VRV

TACO DE GOMA
ANTIVIBRATORIO

DETALLE DE UN CONDUCTO DE ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO EXTERIOR EN CUBIERTA

CHAPA DE ALUMINIO PARA EXTERIOR

AISLAMIENTO

SOPORTE PARA
CONDUCTO

CUBIERTA

BASE DE HORMIGÓN PARA
EL SOPORTE

CHAPA DE ACERO

EJECUCIÓN CON UN 1% DE PENDIENTE EN
SENTIDO OPUESTO AL PATIO PARA
EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MISMO
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1/2" (12,7 mm) REJILLA

R=W/2

ALTURA MÍNIMA PARA LIMPIAR
LA NIEVE EN ZONAS CON
FUERTES NEVADAS

DETALLE DE UN CUELLO DE CISNE RECTANGULAR

MONTURA METÁLICA

EN CASO NECESARIO, UTILIZAR UNA
ESCUADRA DE HIERRO COMO
REFUERZO

REJILLA

ANCLAJE

JUNTAS Y UNIONES
RESISTENTES AL AGUA

ÁNGULO REMACHADO O
SOLDADURA CON TACHUELAS

DIM
ENSIÓN DEL CONDUCTO ± 25%

R

CUBIERTA

 12" (305 mm) MIN

(A)

(B)

JUNTA CONTINUA
CON UNA MASILLA
ADECUADA O CON
CINTA REFORZADA
DE ALUMINIO

EL TAPAJUNTAS DE METAL DEBE
EXTENDERSE 4" (102 mm) COMO
MÍNIMO POR DEBAJO DEL BORDILLO
DEL DETALLE B

14" (356 mm) TYP

DETALLES ALTERNATIVOS
DE TAPAJUNTAS

FUENTE: SMACNA

CIERRE DE CHAPA O
OBRA

VIERTEAGUAS

IMPERMEABILIZACIÓN

DETALLE CONDUCTOS EN CUBIERTA CON IMPERMEABILIZACION

EJECUCIÓN CON UN 1% DE PENDIENTE EN
SENTIDO OPUESTO AL PATIO PARA
EVITAR ENTRADA DE AGUA AL MISMO

0.
90

0.
70

3.
27

SI01
CV01

SI01
CV01

2.
28

1.
89

3.
11

2.
12

DETALLE DIFUSIÓN SALONES

Ø800

Ø
80

0

CONDUCTO
DE RETORNO

CONDUCTO
DE IMPULSIÓN

CONDUCTO
DE IMPULSIÓN

DIFUSOR AIRE
DC01

DIFUSOR AIRE
DC01

COMPUERTA DE
REGUALACIÓN
CAUDAL VARIABLE

SILENCIADOR

F E E
'

D C

DETALLE DIFUSIÓN DEAMBULATORIOS

CONDUCTO
DE RETORNO

CONDUCTO
DE IMPULSIÓN

TOBERA

COMPUERTA DE
REGUALACIÓN
CAUDAL CONSTANTE

VE

DETALLE VENTILADOR EXTRACCIÓN APARCAMIENTO

VENTILADOR
EXTRACCIÓN DE
APARCAMIENTO

EXPULSIÓN AIRE
DE EXTRACCIÓN DE
APARCAMIENTO

SI24

SI25

SI26

SI27

CL24

CLAP26

CLAP27

SI21

SI20

EXPULSIÓN AIRE DE CLAP26
S. ÚTIL = 0,15 m²

EXPULSIÓN AIRE DE CLAP27
S. ÚTIL = 0,63 m²

EXPULSIÓN AIRE DE CLAP24 S.
ÚTIL = 1,11 m²

RETORNO CL24
CHILL OUT OESTE

IMPULSIÓN CL24
CHILL OUT OESTE

IMPULSIÓN CLAP26
OFICINAS
RETORNO CLAP26
OFICINAS

IMPULSIÓN CLAP27
LOCAL

RETORNO CLAP27
LOCAL

PREVISIÓN CHIMENEA
OFFICE CHILLOUT OESTE

DETALLE SECCIÓN CUARTO CLIMATIZADORES

NOTA:
LOS CONDUCTOS DE EXPULSIÓN DE AIRE SE CONDUCIRÁN HASTA
LA TRONERA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA SALA
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