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LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

CS 
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE DENTRO DE FALSO TECHO

S

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

F 
PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.
PARA INTERIOR

SS
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE SUPERFICIE

NOTAS:

- SE INSTALARÁN MÓDULOS PARA ACTUAR SOBRE LOS
VENTILADORES Y EL PARO DE LA CLIMATIZACIÓN. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTOS. POSICIÓN DE LOS VENTILADORES Y DE LOS
CLIMATIZADORES RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN DETECTORES DE CONDUCTO EN TODOS LOS
RETORNOS DE LOS CLIMATIZADORES, A UNA DISTANCIA MENOR DE
2m RESPECTO DE LA ENTRADA A ESTE. POSICIÓN DE LOS
CONDUCTOS RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN MÓDULOS  PARA CONTROLAR TODAS LAS
COMPUERTAS CORTAFUEGOS DE DESENFUMAJE. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTAS. POSICIÓN DE LAS COMPUERTAS RECOGIDA
EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS
TECHOS DE LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, CON ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICASSS

FACP CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
ANALÓGICA. UBICADA AL LADO DE LA CENTRAL EXIST.

DISPOSITIVO DE ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, DE MONTAJE EN PARED

ELECTROIMÁN RETENEDOR DE PUERTA

 

DH

PANEL REPETIDOR DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE
INCENDIOSFAA

GAT INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 AMPERIOS

LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

S
DETECTOR COMBINADO ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO
ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO
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AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
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FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION DETECCION (PROTECCION CONTRA INCENDIOS).
PLANTA SOTANO.
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LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

CS 
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE DENTRO DE FALSO TECHO

S

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

F 
PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.
PARA INTERIOR

SS
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE SUPERFICIE

NOTAS:

- SE INSTALARÁN MÓDULOS PARA ACTUAR SOBRE LOS
VENTILADORES Y EL PARO DE LA CLIMATIZACIÓN. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTOS. POSICIÓN DE LOS VENTILADORES Y DE LOS
CLIMATIZADORES RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN DETECTORES DE CONDUCTO EN TODOS LOS
RETORNOS DE LOS CLIMATIZADORES, A UNA DISTANCIA MENOR DE
2m RESPECTO DE LA ENTRADA A ESTE. POSICIÓN DE LOS
CONDUCTOS RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN MÓDULOS  PARA CONTROLAR TODAS LAS
COMPUERTAS CORTAFUEGOS DE DESENFUMAJE. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTAS. POSICIÓN DE LAS COMPUERTAS RECOGIDA
EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS
TECHOS DE LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, CON ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICASSS

FACP CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
ANALÓGICA. UBICADA AL LADO DE LA CENTRAL EXIST.

DISPOSITIVO DE ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, DE MONTAJE EN PARED

ELECTROIMÁN RETENEDOR DE PUERTA

 

DH

PANEL REPETIDOR DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE
INCENDIOSFAA

GAT INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 AMPERIOS

LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

S
DETECTOR COMBINADO ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO
ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO DET02

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION DETECCION (PROTECCION CONTRA INCENDIOS).
PLANTA BAJA.

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
AULA 63p

AutoCAD SHX Text
AULA 30p

AutoCAD SHX Text
ALMACEN

AutoCAD SHX Text
ALMACEN

AutoCAD SHX Text
S.E.

AutoCAD SHX Text
-3.25

AutoCAD SHX Text
ALMACEN

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
AULA 33p

AutoCAD SHX Text
INST.

AutoCAD SHX Text
OFICIO

AutoCAD SHX Text
ASEOS MINUSV.

AutoCAD SHX Text
(44 m2)

AutoCAD SHX Text
(50.7 m2)

AutoCAD SHX Text
(94.7 m2)

AutoCAD SHX Text
(40.8 m2)

AutoCAD SHX Text
(41.4 m2)

AutoCAD SHX Text
(40.1 m2)

AutoCAD SHX Text
(11.6 m2)

AutoCAD SHX Text
(72.4 m2)

AutoCAD SHX Text
-3.00

AutoCAD SHX Text
-3.50

AutoCAD SHX Text
-3.60

AutoCAD SHX Text
-3.60

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN

AutoCAD SHX Text
PCI FONTANERÍA 

AutoCAD SHX Text
PCI ALJIBE 

AutoCAD SHX Text
-3.00

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
CUADRO GENERAL 

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-4.20

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8%%% L=5.63m

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.28

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 4%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 15.5%%%

AutoCAD SHX Text
CARRIL ACCESO 

AutoCAD SHX Text
ANCHO: 3.15M

AutoCAD SHX Text
CARRIL SALIDA

AutoCAD SHX Text
ANCHO: 3.85M

AutoCAD SHX Text
-3.15

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 9.44%%%

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 16%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8.63%%%

AutoCAD SHX Text
ALTURA LIBRE >2.20m

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.28

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN BUTACAS

AutoCAD SHX Text
ESCENARIO

AutoCAD SHX Text
GRADERÍO INFERIOR

AutoCAD SHX Text
-5.49

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.49

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=2.50m

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
MURO VEGETAL

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 02

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN GRADERÍO

AutoCAD SHX Text
-5.57

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 05

AutoCAD SHX Text
-3.15

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8%%% L=1.88m

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 01

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 02

AutoCAD SHX Text
 08

AutoCAD SHX Text
 09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 05

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 06

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 07

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 08

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
APARCAMIENTO MOTOS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 03

AutoCAD SHX Text
64.30 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 04

AutoCAD SHX Text
105.31 m2

AutoCAD SHX Text
CAMERINO FIGURAS

AutoCAD SHX Text
BAÑO ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 02

AutoCAD SHX Text
V.I

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
20.93 m2

AutoCAD SHX Text
18.92 m2

AutoCAD SHX Text
46.73 m2

AutoCAD SHX Text
97.52 m2

AutoCAD SHX Text
5.16 m2

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
12.25 m2

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO ACCESO 

AutoCAD SHX Text
28.57 m2

AutoCAD SHX Text
35.65 m2

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
41.99 m2

AutoCAD SHX Text
40.49 m2

AutoCAD SHX Text
7.89 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 06

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 05

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
DUCHAS

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
DUCHAS

AutoCAD SHX Text
8.04 m2

AutoCAD SHX Text
5.81 m2

AutoCAD SHX Text
5.81 m2

AutoCAD SHX Text
8.54 m2

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
25.77 m2

AutoCAD SHX Text
25.77 m2

AutoCAD SHX Text
HOMBRO ESCÉNICO

AutoCAD SHX Text
83.87 m2

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
175.40 m2

AutoCAD SHX Text
HOMBRO ESCÉNICO

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 09 

AutoCAD SHX Text
70.25 m2

AutoCAD SHX Text
68.13 m2

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
108.33 m2

AutoCAD SHX Text
GRUPO ELECTRÓGENO

AutoCAD SHX Text
C. SECC.

AutoCAD SHX Text
C. TRANSFORMACIÓN

AutoCAD SHX Text
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
h libre = 3.10m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.70m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 10

AutoCAD SHX Text
14.51 m2

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
-5.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
204.77 m2

AutoCAD SHX Text
LUCERNARIO h libre=3.60m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
S. REUNIONES

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
OFFICE

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
-3.60

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
12.25 m2

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h DINTEL=3.10m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.70m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
CAMERINO FIGURAS

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
CAMERINO FIGURAS

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=3.00m

AutoCAD SHX Text
h libre=3.00m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8%%% L=5.63m

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 07

AutoCAD SHX Text
21.81 m2

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
-8.30

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 01

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 08

AutoCAD SHX Text
21.81 m2

AutoCAD SHX Text
VE02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
 Meseta 02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 01

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
 Meseta 03

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
49.11 m2

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 07

AutoCAD SHX Text
7.47 m2

AutoCAD SHX Text
7.47 m2

AutoCAD SHX Text
7.47 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
4.73 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
2.78 m2

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
2.11 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
2.78 m2

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
2.11 m2

AutoCAD SHX Text
46.24 m2

AutoCAD SHX Text
8.80 m2

AutoCAD SHX Text
7.74 m2

AutoCAD SHX Text
49.31 m2

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
REJILLA VENT. APARC. 

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
 08

AutoCAD SHX Text
 09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
VESTUARIO ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
5.26 m2

AutoCAD SHX Text
VESTUARIO ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
5.26 m2

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
9.87 m2

AutoCAD SHX Text
51.67 m2

AutoCAD SHX Text
27.17 m2

AutoCAD SHX Text
21.76

AutoCAD SHX Text
10.44

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
7.11

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
6.09

AutoCAD SHX Text
V.INDEP.

AutoCAD SHX Text
4.28 m2

AutoCAD SHX Text
CARGA Y DESCARGA CAMIONES

AutoCAD SHX Text
176.81 m2

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
20.30 m2

AutoCAD SHX Text
PASILLO ACC.

AutoCAD SHX Text
19.34 m2

AutoCAD SHX Text
V.INDEP.

AutoCAD SHX Text
4.13 m2

AutoCAD SHX Text
3.88 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
3.88 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
9.27 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
3.70 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
PASILLO INSTALACIONES

AutoCAD SHX Text
16.31 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
4.06 m2

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
APARCAMIENTO S0

AutoCAD SHX Text
Plazas vehículos: 72

AutoCAD SHX Text
Plazas motos: 15

AutoCAD SHX Text
Plazas accesibles: 11 

AutoCAD SHX Text
rejilla aportación aire aparcamiento

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
MAQ. TIQUET

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA04

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA04

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA07

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA03

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA06

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6.44%%% L=2.33m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
MAQ. TIQUET

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
 Meseta 03

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
 12

AutoCAD SHX Text
FORJADO INTERMEDIO

AutoCAD SHX Text
PARA CONDUCTOS APORTE

AutoCAD SHX Text
AIRE APARCAMIENTO

AutoCAD SHX Text
VE02

AutoCAD SHX Text
EXP. VE09

AutoCAD SHX Text
VE04

AutoCAD SHX Text
EXP. VE08

AutoCAD SHX Text
VE03

AutoCAD SHX Text
EXP. VE07

AutoCAD SHX Text
VE01

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
558 BUTACAS

AutoCAD SHX Text
451.64 m2

AutoCAD SHX Text
h libre=2.80m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
48.99 m2

AutoCAD SHX Text
F1 

AutoCAD SHX Text
F2 

AutoCAD SHX Text
INSTALACIONES

AutoCAD SHX Text
Sant Carles

AutoCAD SHX Text
Santa Gertrudis

AutoCAD SHX Text
Santa Eulària

AutoCAD SHX Text
Jesús

AutoCAD SHX Text
Puig d'en Valls



330.05 m2

Ascensor 1,40 x 1,60

Ascensor 1,60 x 1,40

ALMACÉN
8.97 m2

OFFICE
19.40 m2

330.05 m2

Ascensor 1,60 x 1,40

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

L

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

L

S CS S CS 

S CS S CS 

S CS 

SS

COTA
+8.5

SS

SS SS

SS

SS
SS SS SS

SS

SS

SS SS

SS
SS

SS

SS SS

SS SS

SS

SS

SS

SS

SS SS SS

SS SS SS

DET. POR ASPIRACION
ZONA 1

DET. POR ASPIRACION
ZONA 2

DET. POR ASPIRACION
ZONA 3

DET. POR ASPIRACION
ZONA 4

DET. POR ASPIRACION
ZONA 5

DET. POR ASPIRACION
ZONA 6

DET. POR ASPIRACION
ZONA 7

DET. POR ASPIRACION
ZONA 8

DET. POR ASPIRACION
ZONA 9

DET. POR ASPIRACION
ZONA 10

DET. POR ASPIRACION
ZONA 11

DET. POR ASPIRACION
ZONA 12

DET. POR ASPIRACION
ZONA 13

DET. POR ASPIRACION
ZONA 14

SS

SS

SS

SS

SS
SS

F  

F
 

 

F   

DH

DH

DH

DH

S

SS

SS

SS SS

SS

SS

SS

SS

SSSS

SS

SS

SS

DET. POR ASPIRACIÓN
1 CANAL

DET. POR ASPIRACIÓN
1 CANAL

DET. POR ASPIRACIÓN
2 CANALES

DET. POR ASPIRACIÓN
2 CANALES

DET. POR ASPIRACIÓN
2 CANALES

DET. POR ASPIRACIÓN
2 CANALES

DET. POR ASPIRACIÓN
2 CANALES

DET. POR ASPIRACIÓN
2 CANALES

CENTRAL
REPETIDORA

FAA

SS

F  F  F  F  F  

F   F   F   F   

SS

DH

DH

SS SS

LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

CS 
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE DENTRO DE FALSO TECHO

S

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

F 
PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.
PARA INTERIOR

SS
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE SUPERFICIE

NOTAS:

- SE INSTALARÁN MÓDULOS PARA ACTUAR SOBRE LOS
VENTILADORES Y EL PARO DE LA CLIMATIZACIÓN. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTOS. POSICIÓN DE LOS VENTILADORES Y DE LOS
CLIMATIZADORES RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN DETECTORES DE CONDUCTO EN TODOS LOS
RETORNOS DE LOS CLIMATIZADORES, A UNA DISTANCIA MENOR DE
2m RESPECTO DE LA ENTRADA A ESTE. POSICIÓN DE LOS
CONDUCTOS RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN MÓDULOS  PARA CONTROLAR TODAS LAS
COMPUERTAS CORTAFUEGOS DE DESENFUMAJE. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTAS. POSICIÓN DE LAS COMPUERTAS RECOGIDA
EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS
TECHOS DE LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, CON ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICASSS

FACP CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
ANALÓGICA. UBICADA AL LADO DE LA CENTRAL EXIST.

DISPOSITIVO DE ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, DE MONTAJE EN PARED

ELECTROIMÁN RETENEDOR DE PUERTA

 

DH

PANEL REPETIDOR DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE
INCENDIOSFAA

GAT INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 AMPERIOS

LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

S
DETECTOR COMBINADO ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO
ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO
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LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

CS 
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE DENTRO DE FALSO TECHO

S

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

F 
PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.
PARA INTERIOR

SS
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE SUPERFICIE

NOTAS:

- SE INSTALARÁN MÓDULOS PARA ACTUAR SOBRE LOS
VENTILADORES Y EL PARO DE LA CLIMATIZACIÓN. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTOS. POSICIÓN DE LOS VENTILADORES Y DE LOS
CLIMATIZADORES RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN DETECTORES DE CONDUCTO EN TODOS LOS
RETORNOS DE LOS CLIMATIZADORES, A UNA DISTANCIA MENOR DE
2m RESPECTO DE LA ENTRADA A ESTE. POSICIÓN DE LOS
CONDUCTOS RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN MÓDULOS  PARA CONTROLAR TODAS LAS
COMPUERTAS CORTAFUEGOS DE DESENFUMAJE. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTAS. POSICIÓN DE LAS COMPUERTAS RECOGIDA
EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS
TECHOS DE LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, CON ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICASSS

FACP CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
ANALÓGICA. UBICADA AL LADO DE LA CENTRAL EXIST.

DISPOSITIVO DE ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, DE MONTAJE EN PARED

ELECTROIMÁN RETENEDOR DE PUERTA

 

DH

PANEL REPETIDOR DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE
INCENDIOSFAA

GAT INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 AMPERIOS

LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

S
DETECTOR COMBINADO ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO
ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO
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LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

CS 
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE DENTRO DE FALSO TECHO

S

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

F 
PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.
PARA INTERIOR

SS
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE SUPERFICIE

NOTAS:

- SE INSTALARÁN MÓDULOS PARA ACTUAR SOBRE LOS
VENTILADORES Y EL PARO DE LA CLIMATIZACIÓN. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTOS. POSICIÓN DE LOS VENTILADORES Y DE LOS
CLIMATIZADORES RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN DETECTORES DE CONDUCTO EN TODOS LOS
RETORNOS DE LOS CLIMATIZADORES, A UNA DISTANCIA MENOR DE
2m RESPECTO DE LA ENTRADA A ESTE. POSICIÓN DE LOS
CONDUCTOS RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN MÓDULOS  PARA CONTROLAR TODAS LAS
COMPUERTAS CORTAFUEGOS DE DESENFUMAJE. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTAS. POSICIÓN DE LAS COMPUERTAS RECOGIDA
EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS
TECHOS DE LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, CON ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICASSS

FACP CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
ANALÓGICA. UBICADA AL LADO DE LA CENTRAL EXIST.

DISPOSITIVO DE ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO, DE MONTAJE EN PARED

ELECTROIMÁN RETENEDOR DE PUERTA

 

DH

PANEL REPETIDOR DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE
INCENDIOSFAA

GAT INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 AMPERIOS

LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

S
DETECTOR COMBINADO ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO
ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO
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CUBIERTA.
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FACP
CENTRAL
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230 V.

DH

PB

1SV

INTERFACE
COMUNICACIONES
PREVISION INTEGRACION
SISTEMA DE GESTION BMS

BUCLE 3VUELVE A CENTRAL

F  

DH

1SV

DETECTOR COMBINADO ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO

ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON AISLADOR DECORTOCIRCUITO

BUCLE 5VUELVE A CENTRAL

F  

DH

1SV

PLANTA
ACCESO

BUCLE 6VUELVE A CENTRAL

F  

2E
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SS
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CUBIERTA
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SS
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CCF
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S
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S

KMAY

S

LEYENDA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO

CS 
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE DENTRO DE FALSO TECHO

S

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

F 
PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.
PARA INTERIOR

FACP CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
ANALÓGICA

DH ELECTROIMÁN RETENEDOR DE PUERTA

GAT INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 AMPERIOS

AVISADOR ÓPTICO Y ACÚSTICO PARA EXTERIOR
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO

 

CABLEADO CONVENCIONAL (2 x 1,5 mm)

CABLEADO ALGORÍTMICO (2 x 1,5 mm) LIBRE DE
HALÓGENOS

ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE 24 V.

NOTAS:

- CANALIZACIONES REFLEJADAS EN LOS PLANOS DE
COMUNICACIONES.

- SE INSTALARÁN MÓDULOS DE MANDO DIRECCIONABLES DE 2
SALIDAS PARA ACTUAR SOBRE LOS VENTILADORES Y EL PARO DE LA
CLIMATIZACIÓN. SU UBICACIÓN SERÁ JUNTO A ÉSTOS. POSICIÓN DE
LOS VENTILADORES Y DE LOS CLIMATIZADORES RECOGIDA EN LOS
PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN DETECTORES DE CONDUCTO EN TODOS LOS
RETORNOS DE LOS CLIMATIZADORES, A UNA DISTANCIA MENOR DE 2m
RESPECTO DE LA ENTRADA A ESTE. POSICIÓN DE LOS CONDUCTOS
RECOGIDA EN LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁN MÓDULOS DE MANDO DIRECCIONABLES PARA
CONTROLAR TODAS LAS COMPUERTAS CORTAFUEGOS. SU UBICACIÓN
SERÁ JUNTO A ÉSTAS. POSICIÓN DE LAS COMPUERTAS RECOGIDA EN
LOS PLANOS DE CLIMA.

- SE INSTALARÁ UN MÓDULO AISLADOR DE LÍNEA CADA 20
ELEMENTOS.

S

SS
DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO
DIRECCIONABLE INDIVIDUALMENTE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO. MONTAJE SUPERFICIE

DETECTOR COMBINADO ÓPTICO DE HUMOS Y TÉRMICO
ANALÓGICO DIRECCIONABLE CON AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO

1SV MÓDULO DE 1 SALIDAS VIGILADA

MÓDULO DE 2 ENTRADAS2E

S MÓDULO DE SALIDA A 230V

MÓDULO DE 1 SALIDA Y ENTRADA A 230 VCA CON
CONFIRMACIÓN DE MANIOBRAS

SE

KMAY MODULO MASTER.
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DETALLE.
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LEYENDA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MEGAFONÍA

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN

MEG

ESTACIÓN DE LLAMADA BÁSICA

CENTRAL DE MEGAFONÍA

PROYECTOR ACÚSTICO 20W MARCA/MODELO: OPTIMUS
C/SEL.BL.ABS EN-54

ALTAVOZ MODULAR DE TECHO 6¨, 6W/94dB, PARA LÍNEA
DE 100V. CERTIFICADO EVAC SEGUN UNE-EN 54-24

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS
FALSOS TECHOS DE LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN
LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.
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CENTRAL DE MEGAFONÍA

PROYECTOR ACÚSTICO 20W MARCA/MODELO: OPTIMUS
C/SEL.BL.ABS EN-54

ALTAVOZ MODULAR DE TECHO 6¨, 6W/94dB, PARA LÍNEA
DE 100V. CERTIFICADO EVAC SEGUN UNE-EN 54-24

NOTAS:
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FALSOS TECHOS DE LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN
LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE ARQUITECTURA.
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PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION MEGAFONIA.
CUBIERTA.
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