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LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
MONTAJE EN TECHO.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: EMOTION-SENS / ED-SENS

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
ADOSADO A PARED.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
220mm LED 12W / 1130 lm
M/M: BEGA / 89 010 K3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
160mm LED 5W / 400 lm
M/M: BEGA / 89 009 K3

LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO DOWNLIGHT CON
REFLECTOR DE ALUMINIO PARA LÁMPARA LED IP44
DE 9W / 740 lm
M/M: SYLVANIA / START SPOT 0005174

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR PRISMATICO,
1154mm LED 27W / 3100 lm
M/M: SYLVANIA / RANA LINEAR R 32 4K MPO SSC01 W
0052353

TIRA DE LED, 72W @ 5m, DRIVER 24V. REGULABLE DALI
M/M: SYLVANIA / FLEX PRO IP65 8250LM 930 0068188 + CV
DRVR DALI 100W 24V 9014927 + PRFL SM DP SRFC 20EFT
1M 0022589 + COVER F CLICK 1M OPAL 0022615

LUMINARIA TIPO SPOT INSTALADA SOBRE RIEL,
TIPO LED DE 6,5W / 520 lm
M/M: SYLVANIA / PIXO MINI TRACK 520lm 930 MB BLK
0006159

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LUMINARIA TIPO PROYECTOR INSTALADA SOBRE RIEL,
LED DE 48W / 4355 lm
M/M: SYLVANIA / BCON XXL WB DALI 3K L3 WHT 0000000

LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO LED
5.7W / 390 lm
M/M: SYLVANIA / INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR
400lm 830MB 0049040

LUMINARIA LINEAL LED PARA EXTERIORES, 1065mm
36W / 5200 lm
M/M: SYLVANIA / eco BATTEN IP65 1200 5200lm 840
0045750

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA
PARA LAMPARA LED DE 19W 2500lm
MONTAJE EN TECHO O ADOSADO A PARED
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046368

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE ADOSADO
A PARED. RADIO DE DETECCIÓN 12m. ÁNGULO DE
VIGILANCIA 160°. TIPO DE PROTECCIÓN IP 54
M/M: STEINEL IS 2160

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO
POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES.
IP-43/IK-08.

SENSOR DE LUZ AMBIENTAL INSTALADO EN TECHO
M/M: EMOTION-SENS / ED-EYEJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

PUNTO DE CONTROL CIRCLE O PULSADOR
M/M: ZUMTOBEL/ED-CCW 01/02/03 a+e

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
CONMUTADOR 10A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

-LA UBICACIÓN FINAL DE LOS SENSORES DE PRESENCIA Y LUZ NATRAL
DEBE SER CONSULTADA CON EL FABRICANTE.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: STEINEL IS D360

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
IP.55 CONMUTADOR 10A, 250V

A1

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
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JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. MONTAJE
EMPOTRADO EN FALSO TECHO
M/M: DAISALUX IZAR N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA.  EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. CAJA
ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N2 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO
M/M: DAISALUX NAOS N2

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CON OPTICA DE
EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
TECHO. CAJA ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N6 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO M/M:
DAISALUX NAOS N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
PARED. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (PRD) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 1
HORA DE AUTONOMÍA IP42 IK03. PICTOGRAMA SALIDA.
ADOSADO PARED
M/M: VIR/CG-P N (RTF, RTD0930)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. IP66 IK10.
M/M: DAISALUX HYDRA LD N7 AEX A

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 237,6 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO
OPTICO EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO OPTICO
DE EVACUACION. ADOSADO.
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 120 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N20

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX LENS N30A (ESP, AEX, INOX)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX SOL LD N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
TIPO PROYECTOR, LED 1000 lm. INSTALADO ENTRE
LAMAS DEL AUDITORIO. COLOR NEGRO. 1 HORA DE
AUTONOMÍA.
M/M: DAISALUX ZENIT ZP2 LD-N22 A

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL01

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ALUMBRADO.
PLANTA SOTANO

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
MONTAJE EN TECHO.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: EMOTION-SENS / ED-SENS

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
ADOSADO A PARED.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
220mm LED 12W / 1130 lm
M/M: BEGA / 89 010 K3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
160mm LED 5W / 400 lm
M/M: BEGA / 89 009 K3

LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO DOWNLIGHT CON
REFLECTOR DE ALUMINIO PARA LÁMPARA LED IP44
DE 9W / 740 lm
M/M: SYLVANIA / START SPOT 0005174

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR PRISMATICO,
1154mm LED 27W / 3100 lm
M/M: SYLVANIA / RANA LINEAR R 32 4K MPO SSC01 W
0052353

TIRA DE LED, 72W @ 5m, DRIVER 24V. REGULABLE DALI
M/M: SYLVANIA / FLEX PRO IP65 8250LM 930 0068188 + CV
DRVR DALI 100W 24V 9014927 + PRFL SM DP SRFC 20EFT
1M 0022589 + COVER F CLICK 1M OPAL 0022615

LUMINARIA TIPO SPOT INSTALADA SOBRE RIEL,
TIPO LED DE 6,5W / 520 lm
M/M: SYLVANIA / PIXO MINI TRACK 520lm 930 MB BLK
0006159

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LUMINARIA TIPO PROYECTOR INSTALADA SOBRE RIEL,
LED DE 48W / 4355 lm
M/M: SYLVANIA / BCON XXL WB DALI 3K L3 WHT 0000000

LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO LED
5.7W / 390 lm
M/M: SYLVANIA / INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR
400lm 830MB 0049040

LUMINARIA LINEAL LED PARA EXTERIORES, 1065mm
36W / 5200 lm
M/M: SYLVANIA / eco BATTEN IP65 1200 5200lm 840
0045750

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA
PARA LAMPARA LED DE 19W 2500lm
MONTAJE EN TECHO O ADOSADO A PARED
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046368

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE ADOSADO
A PARED. RADIO DE DETECCIÓN 12m. ÁNGULO DE
VIGILANCIA 160°. TIPO DE PROTECCIÓN IP 54
M/M: STEINEL IS 2160

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO
POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES.
IP-43/IK-08.

SENSOR DE LUZ AMBIENTAL INSTALADO EN TECHO
M/M: EMOTION-SENS / ED-EYEJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

PUNTO DE CONTROL CIRCLE O PULSADOR
M/M: ZUMTOBEL/ED-CCW 01/02/03 a+e

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
CONMUTADOR 10A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

-LA UBICACIÓN FINAL DE LOS SENSORES DE PRESENCIA Y LUZ NATRAL
DEBE SER CONSULTADA CON EL FABRICANTE.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: STEINEL IS D360

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
IP.55 CONMUTADOR 10A, 250V

A1

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. MONTAJE
EMPOTRADO EN FALSO TECHO
M/M: DAISALUX IZAR N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA.  EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. CAJA
ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N2 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO
M/M: DAISALUX NAOS N2

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CON OPTICA DE
EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
TECHO. CAJA ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N6 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO M/M:
DAISALUX NAOS N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
PARED. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (PRD) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 1
HORA DE AUTONOMÍA IP42 IK03. PICTOGRAMA SALIDA.
ADOSADO PARED
M/M: VIR/CG-P N (RTF, RTD0930)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. IP66 IK10.
M/M: DAISALUX HYDRA LD N7 AEX A

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 237,6 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO
OPTICO EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO OPTICO
DE EVACUACION. ADOSADO.
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 120 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N20

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX LENS N30A (ESP, AEX, INOX)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX SOL LD N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
TIPO PROYECTOR, LED 1000 lm. INSTALADO ENTRE
LAMAS DEL AUDITORIO. COLOR NEGRO. 1 HORA DE
AUTONOMÍA.
M/M: DAISALUX ZENIT ZP2 LD-N22 A

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA
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FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION ALUMBRADO.
PLANTA BAJA

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
AULA 63p

AutoCAD SHX Text
AULA 30p

AutoCAD SHX Text
ALMACEN

AutoCAD SHX Text
ALMACEN

AutoCAD SHX Text
S.E.

AutoCAD SHX Text
ALMACEN

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
AULA 33p

AutoCAD SHX Text
OFICIO

AutoCAD SHX Text
ASEOS MINUSV.

AutoCAD SHX Text
(44 m2)

AutoCAD SHX Text
(50.7 m2)

AutoCAD SHX Text
(94.7 m2)

AutoCAD SHX Text
(40.8 m2)

AutoCAD SHX Text
(41.4 m2)

AutoCAD SHX Text
(40.1 m2)

AutoCAD SHX Text
(11.6 m2)

AutoCAD SHX Text
(72.4 m2)

AutoCAD SHX Text
-3.60

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN

AutoCAD SHX Text
PCI FONTANERÍA 

AutoCAD SHX Text
PCI ALJIBE 

AutoCAD SHX Text
-3.00

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
CUADRO GENERAL 

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-4.20

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8%%% L=5.63m

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.28

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 4%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 15.5%%%

AutoCAD SHX Text
CARRIL ACCESO 

AutoCAD SHX Text
ANCHO: 3.15M

AutoCAD SHX Text
CARRIL SALIDA

AutoCAD SHX Text
ANCHO: 3.85M

AutoCAD SHX Text
-3.15

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 9.44%%%

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 16%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8.63%%%

AutoCAD SHX Text
ALTURA LIBRE >2.20m

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.28

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN BUTACAS

AutoCAD SHX Text
ESCENARIO

AutoCAD SHX Text
GRADERÍO INFERIOR

AutoCAD SHX Text
-5.49

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.49

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-5.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=2.50m

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
MURO VEGETAL

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 02

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN GRADERÍO

AutoCAD SHX Text
-5.57

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 05

AutoCAD SHX Text
-3.15

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%% L=9.00m

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8%%% L=1.88m

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 01

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 02

AutoCAD SHX Text
 08

AutoCAD SHX Text
 09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 05

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 06

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 07

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 08

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
APARCAMIENTO MOTOS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 03

AutoCAD SHX Text
64.30 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 04

AutoCAD SHX Text
105.31 m2

AutoCAD SHX Text
CAMERINO FIGURAS

AutoCAD SHX Text
BAÑO ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 02

AutoCAD SHX Text
V.I

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
20.93 m2

AutoCAD SHX Text
18.92 m2

AutoCAD SHX Text
46.73 m2

AutoCAD SHX Text
97.52 m2

AutoCAD SHX Text
5.16 m2

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
12.25 m2

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO ACCESO 

AutoCAD SHX Text
28.57 m2

AutoCAD SHX Text
35.65 m2

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
41.99 m2

AutoCAD SHX Text
40.49 m2

AutoCAD SHX Text
7.89 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 06

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 05

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
DUCHAS

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
DUCHAS

AutoCAD SHX Text
8.04 m2

AutoCAD SHX Text
5.81 m2

AutoCAD SHX Text
5.81 m2

AutoCAD SHX Text
8.54 m2

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
VESTUARIOS

AutoCAD SHX Text
25.77 m2

AutoCAD SHX Text
25.77 m2

AutoCAD SHX Text
HOMBRO ESCÉNICO

AutoCAD SHX Text
83.87 m2

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
175.40 m2

AutoCAD SHX Text
HOMBRO ESCÉNICO

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 09 

AutoCAD SHX Text
70.25 m2

AutoCAD SHX Text
68.13 m2

AutoCAD SHX Text
PASILLO

AutoCAD SHX Text
108.33 m2

AutoCAD SHX Text
GRUPO ELECTRÓGENO

AutoCAD SHX Text
C. SECC.

AutoCAD SHX Text
C. TRANSFORMACIÓN

AutoCAD SHX Text
CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
-4.80

AutoCAD SHX Text
h libre = 3.10m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.70m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 10

AutoCAD SHX Text
14.51 m2

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
-5.75

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
204.77 m2

AutoCAD SHX Text
LUCERNARIO h libre=3.60m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
S. REUNIONES

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
OFFICE

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
-3.60

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
12.25 m2

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h DINTEL=3.10m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.70m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
CAMERINO FIGURAS

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
CAMERINO FIGURAS

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre=3.00m

AutoCAD SHX Text
h libre=3.00m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
RAMPA 8%%% L=5.63m

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 07

AutoCAD SHX Text
21.81 m2

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
P. ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
-8.30

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 01

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN 08

AutoCAD SHX Text
21.81 m2

AutoCAD SHX Text
VE02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
 Meseta 02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 01

AutoCAD SHX Text
 15

AutoCAD SHX Text
 16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
 Meseta 03

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
49.11 m2

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 07

AutoCAD SHX Text
7.47 m2

AutoCAD SHX Text
7.47 m2

AutoCAD SHX Text
7.47 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
4.73 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
2.78 m2

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
2.11 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO

AutoCAD SHX Text
2.78 m2

AutoCAD SHX Text
DUCHA

AutoCAD SHX Text
2.11 m2

AutoCAD SHX Text
46.24 m2

AutoCAD SHX Text
8.80 m2

AutoCAD SHX Text
7.74 m2

AutoCAD SHX Text
49.31 m2

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
REJILLA VENT. APARC. 

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
 08

AutoCAD SHX Text
 09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
BIE

AutoCAD SHX Text
VESTUARIO ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
5.26 m2

AutoCAD SHX Text
VESTUARIO ACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
5.26 m2

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
h libre = 2.50m

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
9.87 m2

AutoCAD SHX Text
51.67 m2

AutoCAD SHX Text
27.17 m2

AutoCAD SHX Text
21.76

AutoCAD SHX Text
10.44

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
7.11

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
6.09

AutoCAD SHX Text
V.INDEP.

AutoCAD SHX Text
4.28 m2

AutoCAD SHX Text
CARGA Y DESCARGA CAMIONES

AutoCAD SHX Text
176.81 m2

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO

AutoCAD SHX Text
20.30 m2

AutoCAD SHX Text
PASILLO ACC.

AutoCAD SHX Text
19.34 m2

AutoCAD SHX Text
V.INDEP.

AutoCAD SHX Text
4.13 m2

AutoCAD SHX Text
3.88 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
3.88 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
9.27 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
3.70 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
PASILLO INSTALACIONES

AutoCAD SHX Text
16.31 m2

AutoCAD SHX Text
V. INDEP.

AutoCAD SHX Text
4.06 m2

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
APARCAMIENTO S0

AutoCAD SHX Text
Plazas vehículos: 72

AutoCAD SHX Text
Plazas motos: 15

AutoCAD SHX Text
Plazas accesibles: 11 

AutoCAD SHX Text
rejilla aportación aire aparcamiento

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
MAQ. TIQUET

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA04

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA04

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA07

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA03

AutoCAD SHX Text
APORTE  VA06

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
h libre=2.70m

AutoCAD SHX Text
DESPACHO

AutoCAD SHX Text
12.12 m2

AutoCAD SHX Text
-3.75

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6.44%%% L=2.33m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
MAQ. TIQUET

AutoCAD SHX Text
-4.65

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
 Meseta 03

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
 12

AutoCAD SHX Text
FORJADO INTERMEDIO

AutoCAD SHX Text
PARA CONDUCTOS APORTE

AutoCAD SHX Text
AIRE APARCAMIENTO

AutoCAD SHX Text
VE02

AutoCAD SHX Text
EXP. VE09

AutoCAD SHX Text
VE04

AutoCAD SHX Text
EXP. VE08

AutoCAD SHX Text
VE03

AutoCAD SHX Text
EXP. VE07

AutoCAD SHX Text
VE01

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
558 BUTACAS

AutoCAD SHX Text
451.64 m2

AutoCAD SHX Text
h libre=2.80m

AutoCAD SHX Text
h libre=2.20m

AutoCAD SHX Text
48.99 m2

AutoCAD SHX Text
F1 

AutoCAD SHX Text
F2 

AutoCAD SHX Text
INSTALACIONES

AutoCAD SHX Text
Sant Carles

AutoCAD SHX Text
Santa Gertrudis

AutoCAD SHX Text
Santa Eulària

AutoCAD SHX Text
Jesús

AutoCAD SHX Text
Puig d'en Valls



330.05 m2

Ascensor 1,40 x 1,60

Ascensor 1,60 x 1,40

ALMACÉN
8.97 m2

OFFICE
19.40 m2

330.05 m2

Ascensor 1,60 x 1,40

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

L

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

L

01'00 01 20

CS-SOT-ESC (FUERZA) /  CS-SOT-ESC-MTX (FUERZA) / CS-EP-A (ALUMBRADO) 

CS-PA-ESC4 (FUERZA) / CS-PA-ESC4-MTX (FUERZA) /CS-EP-A (ALUMBRADO) 

CS-PA-ESC2 (FUERZA) /  CS-PA-ESC2-MTX (FUERZA) / CS-EP-B (ALUMBRADO) 

CS-PA-ESC1 (FUERZA) / CS-PA-ESC1-MTX (FUERZA) / CS-EP-B (ALUMBRADO) 

CS-PA-ESC3 (FUERZA) /  CS-PA-ESC3-MTX (FUERZA) / CS-EP-A (ALUMBRADO) 

CS-ASEOS

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-PA-A - CS-PA-A
CS-PA-B - CS-PA-B

CS-PA-C - CS-PA-C

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-SOT-ESC (FUERZA) /  CS-SOT-ESC-MTX (MATRIX) / CS-EP-A (ALUMBRADO) 

CS-ASEOS

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A8

A46

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A9A6A3

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A9A6A3

A2 A5 A8

A2 A5 A8

A2 A5 A8

A2 A5 A8

A2 A5 A8

A2 A5 A8

A2 A5 A8

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A3 A6 A9

A9

A9

A9

A9

A6

A6

A6

A6

A3

A3

A3

A3

A9

A9

A9

A9

A6

A6

A6

A6

A3

A3

A3

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

A27

A50

A21

A10

A10

A10

A2 A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

A12

A12

A3 A3

A2A5A8A2A5A8A2 A8 A5 A2

A5A8A2A5A8A2A5 A2 A8 A5

A4 A7 A1 A4 A7 A1

A1 A4 A7 A1 A4 A7 A1 A4A7 A1 A4 A7 A1 A4 A7 A1 A4 A7 A1A4

A1

A1

A11

A12

A11

A12

A11

A12

A11

A12

A11

A12

A1 A4

A7

A1

A4

A3

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A7
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A22
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A20

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A21

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A30

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A33

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A36

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A29

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A32

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A35

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A28

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A31

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A34

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A39

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A42

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A45

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A38

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A41

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A44

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A37

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A40

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A43

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A47

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A49

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A51

A21

A21

A21

A21

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

A27 A27 A27

A46

A46

A46

A46

A50

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

A50 A50 A50

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A27

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E13
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E15
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E11
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E6

E3E1

E3E1

E4

E4

E4

E3

E5

E3E1

E1

E1E1

E2

E1

E1
E1

E1

E3

E1

E2 E2 E6 E1 E6

E5

E6

E4

E6

E3

E3

E2E2

E1

E1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8

E7

E1

E1 E2 E3 E2

E3 E2

E3 E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2

E2 E2

E2 E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E5

E6 E5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E4

E4 E4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E5

E6 E5

E5
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E6

E6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E4

E4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E4

E4
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E5
E5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E6
E6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2

E2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E3

E3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E2
E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E3
E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E2
E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E3
E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E2
E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E1
E1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E2

E1

E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E5

E4

E5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E16

E5

E16JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E1JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E7

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E7

E3E1

E3
E1

E1E1

E1 E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E9 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E9 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E18JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E18

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E18

E4

E4

E4

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E16

E3

E3 E1

E1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17

E2

E1

E1E2

E2

E2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A6

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E9

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E15

A14

A13

A15

A14

A13

A15

A13

A14

A15

A13A14A15A13A14A15A13A14A15A13A14A15A13A14A15

A13

A15

A14

A13

A15

A13

A14

A4 A7 A1 A4

A16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A1

A11

A12

A11

A11A12

A7 A1 A4 A7 A1 A4 A7 A4

A7

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A5

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

A1

A1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]A2

PREVISION ELECTRICA LETRERO

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
MONTAJE EN TECHO.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: EMOTION-SENS / ED-SENS

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
ADOSADO A PARED.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
220mm LED 12W / 1130 lm
M/M: BEGA / 89 010 K3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
160mm LED 5W / 400 lm
M/M: BEGA / 89 009 K3

LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO DOWNLIGHT CON
REFLECTOR DE ALUMINIO PARA LÁMPARA LED IP44
DE 9W / 740 lm
M/M: SYLVANIA / START SPOT 0005174

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR PRISMATICO,
1154mm LED 27W / 3100 lm
M/M: SYLVANIA / RANA LINEAR R 32 4K MPO SSC01 W
0052353

TIRA DE LED, 72W @ 5m, DRIVER 24V. REGULABLE DALI
M/M: SYLVANIA / FLEX PRO IP65 8250LM 930 0068188 + CV
DRVR DALI 100W 24V 9014927 + PRFL SM DP SRFC 20EFT
1M 0022589 + COVER F CLICK 1M OPAL 0022615

LUMINARIA TIPO SPOT INSTALADA SOBRE RIEL,
TIPO LED DE 6,5W / 520 lm
M/M: SYLVANIA / PIXO MINI TRACK 520lm 930 MB BLK
0006159

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LUMINARIA TIPO PROYECTOR INSTALADA SOBRE RIEL,
LED DE 48W / 4355 lm
M/M: SYLVANIA / BCON XXL WB DALI 3K L3 WHT 0000000

LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO LED
5.7W / 390 lm
M/M: SYLVANIA / INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR
400lm 830MB 0049040

LUMINARIA LINEAL LED PARA EXTERIORES, 1065mm
36W / 5200 lm
M/M: SYLVANIA / eco BATTEN IP65 1200 5200lm 840
0045750

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA
PARA LAMPARA LED DE 19W 2500lm
MONTAJE EN TECHO O ADOSADO A PARED
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046368

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE ADOSADO
A PARED. RADIO DE DETECCIÓN 12m. ÁNGULO DE
VIGILANCIA 160°. TIPO DE PROTECCIÓN IP 54
M/M: STEINEL IS 2160

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO
POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES.
IP-43/IK-08.

SENSOR DE LUZ AMBIENTAL INSTALADO EN TECHO
M/M: EMOTION-SENS / ED-EYEJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

PUNTO DE CONTROL CIRCLE O PULSADOR
M/M: ZUMTOBEL/ED-CCW 01/02/03 a+e

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
CONMUTADOR 10A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

-LA UBICACIÓN FINAL DE LOS SENSORES DE PRESENCIA Y LUZ NATRAL
DEBE SER CONSULTADA CON EL FABRICANTE.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: STEINEL IS D360

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
IP.55 CONMUTADOR 10A, 250V

A1

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. MONTAJE
EMPOTRADO EN FALSO TECHO
M/M: DAISALUX IZAR N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA.  EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. CAJA
ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N2 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO
M/M: DAISALUX NAOS N2

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CON OPTICA DE
EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
TECHO. CAJA ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N6 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO M/M:
DAISALUX NAOS N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
PARED. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (PRD) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 1
HORA DE AUTONOMÍA IP42 IK03. PICTOGRAMA SALIDA.
ADOSADO PARED
M/M: VIR/CG-P N (RTF, RTD0930)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. IP66 IK10.
M/M: DAISALUX HYDRA LD N7 AEX A

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 237,6 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO
OPTICO EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO OPTICO
DE EVACUACION. ADOSADO.
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 120 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N20

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX LENS N30A (ESP, AEX, INOX)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX SOL LD N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
TIPO PROYECTOR, LED 1000 lm. INSTALADO ENTRE
LAMAS DEL AUDITORIO. COLOR NEGRO. 1 HORA DE
AUTONOMÍA.
M/M: DAISALUX ZENIT ZP2 LD-N22 A
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Ascensor 1,60 x 1,40

CS-ENT-B - CS-ENT-B

CS-ENT-A - CS-ENT-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E3 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E3 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] E3 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E3 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]E3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E8JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]
E8

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A48

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

E17

E5 E5

A14E5 E5A14 A13 A13

A13 A13 A14 A14

E5A13 A13

E5
A14 A14A13 A13 A14 A14

A13 A13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A14 A14 A14 A14 A14 A14A14 A14

A13 A13 A13

CS-PA-ESC2 (FUERZA) /  CS-PA-ESC2-MTX (FUERZA) / CS-EP-B (ALUMBRADO) 

CS-PA-ESC4 (FUERZA) / CS-PA-ESC4-MTX (FUERZA) /CS-EP-A (ALUMBRADO) 

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
MONTAJE EN TECHO.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: EMOTION-SENS / ED-SENS

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
ADOSADO A PARED.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
220mm LED 12W / 1130 lm
M/M: BEGA / 89 010 K3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
160mm LED 5W / 400 lm
M/M: BEGA / 89 009 K3

LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO DOWNLIGHT CON
REFLECTOR DE ALUMINIO PARA LÁMPARA LED IP44
DE 9W / 740 lm
M/M: SYLVANIA / START SPOT 0005174

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR PRISMATICO,
1154mm LED 27W / 3100 lm
M/M: SYLVANIA / RANA LINEAR R 32 4K MPO SSC01 W
0052353

TIRA DE LED, 72W @ 5m, DRIVER 24V. REGULABLE DALI
M/M: SYLVANIA / FLEX PRO IP65 8250LM 930 0068188 + CV
DRVR DALI 100W 24V 9014927 + PRFL SM DP SRFC 20EFT
1M 0022589 + COVER F CLICK 1M OPAL 0022615

LUMINARIA TIPO SPOT INSTALADA SOBRE RIEL,
TIPO LED DE 6,5W / 520 lm
M/M: SYLVANIA / PIXO MINI TRACK 520lm 930 MB BLK
0006159

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LUMINARIA TIPO PROYECTOR INSTALADA SOBRE RIEL,
LED DE 48W / 4355 lm
M/M: SYLVANIA / BCON XXL WB DALI 3K L3 WHT 0000000

LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO LED
5.7W / 390 lm
M/M: SYLVANIA / INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR
400lm 830MB 0049040

LUMINARIA LINEAL LED PARA EXTERIORES, 1065mm
36W / 5200 lm
M/M: SYLVANIA / eco BATTEN IP65 1200 5200lm 840
0045750

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA
PARA LAMPARA LED DE 19W 2500lm
MONTAJE EN TECHO O ADOSADO A PARED
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046368

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE ADOSADO
A PARED. RADIO DE DETECCIÓN 12m. ÁNGULO DE
VIGILANCIA 160°. TIPO DE PROTECCIÓN IP 54
M/M: STEINEL IS 2160

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO
POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES.
IP-43/IK-08.

SENSOR DE LUZ AMBIENTAL INSTALADO EN TECHO
M/M: EMOTION-SENS / ED-EYEJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

PUNTO DE CONTROL CIRCLE O PULSADOR
M/M: ZUMTOBEL/ED-CCW 01/02/03 a+e

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
CONMUTADOR 10A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

-LA UBICACIÓN FINAL DE LOS SENSORES DE PRESENCIA Y LUZ NATRAL
DEBE SER CONSULTADA CON EL FABRICANTE.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: STEINEL IS D360

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
IP.55 CONMUTADOR 10A, 250V

A1

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. MONTAJE
EMPOTRADO EN FALSO TECHO
M/M: DAISALUX IZAR N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA.  EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. CAJA
ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N2 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO
M/M: DAISALUX NAOS N2

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CON OPTICA DE
EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
TECHO. CAJA ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N6 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO M/M:
DAISALUX NAOS N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
PARED. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (PRD) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 1
HORA DE AUTONOMÍA IP42 IK03. PICTOGRAMA SALIDA.
ADOSADO PARED
M/M: VIR/CG-P N (RTF, RTD0930)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. IP66 IK10.
M/M: DAISALUX HYDRA LD N7 AEX A

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 237,6 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO
OPTICO EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO OPTICO
DE EVACUACION. ADOSADO.
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 120 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N20

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX LENS N30A (ESP, AEX, INOX)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX SOL LD N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
TIPO PROYECTOR, LED 1000 lm. INSTALADO ENTRE
LAMAS DEL AUDITORIO. COLOR NEGRO. 1 HORA DE
AUTONOMÍA.
M/M: DAISALUX ZENIT ZP2 LD-N22 A
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LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
MONTAJE EN TECHO.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: EMOTION-SENS / ED-SENS

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA PARA
LAMPARA LED DE 35W 4600lm
ADOSADO A PARED.
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046370

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
220mm LED 12W / 1130 lm
M/M: BEGA / 89 010 K3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APLIQUE DE PARED ADOSABLE REDONDO
160mm LED 5W / 400 lm
M/M: BEGA / 89 009 K3

LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO DOWNLIGHT CON
REFLECTOR DE ALUMINIO PARA LÁMPARA LED IP44
DE 9W / 740 lm
M/M: SYLVANIA / START SPOT 0005174

LUMINARIA LINEAL CON DIFUSOR PRISMATICO,
1154mm LED 27W / 3100 lm
M/M: SYLVANIA / RANA LINEAR R 32 4K MPO SSC01 W
0052353

TIRA DE LED, 72W @ 5m, DRIVER 24V. REGULABLE DALI
M/M: SYLVANIA / FLEX PRO IP65 8250LM 930 0068188 + CV
DRVR DALI 100W 24V 9014927 + PRFL SM DP SRFC 20EFT
1M 0022589 + COVER F CLICK 1M OPAL 0022615

LUMINARIA TIPO SPOT INSTALADA SOBRE RIEL,
TIPO LED DE 6,5W / 520 lm
M/M: SYLVANIA / PIXO MINI TRACK 520lm 930 MB BLK
0006159

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

LUMINARIA TIPO PROYECTOR INSTALADA SOBRE RIEL,
LED DE 48W / 4355 lm
M/M: SYLVANIA / BCON XXL WB DALI 3K L3 WHT 0000000

LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO LED
5.7W / 390 lm
M/M: SYLVANIA / INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR
400lm 830MB 0049040

LUMINARIA LINEAL LED PARA EXTERIORES, 1065mm
36W / 5200 lm
M/M: SYLVANIA / eco BATTEN IP65 1200 5200lm 840
0045750

LUMINARIA TIPO PANTALLA ESTANCA ADOSADA
PARA LAMPARA LED DE 19W 2500lm
MONTAJE EN TECHO O ADOSADO A PARED
M/M: SILVANIA / START WATERPROOF SLIM 0046368

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
INTERRUPTOR 10A 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE SUPERFICIE ADOSADO
A PARED. RADIO DE DETECCIÓN 12m. ÁNGULO DE
VIGILANCIA 160°. TIPO DE PROTECCIÓN IP 54
M/M: STEINEL IS 2160

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN FORMADO
POR ARMARIOS METÁLICOS COMBINABLES.
IP-43/IK-08.

SENSOR DE LUZ AMBIENTAL INSTALADO EN TECHO
M/M: EMOTION-SENS / ED-EYEJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

PUNTO DE CONTROL CIRCLE O PULSADOR
M/M: ZUMTOBEL/ED-CCW 01/02/03 a+e

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.55
CONMUTADOR 10A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

-LA UBICACIÓN FINAL DE LOS SENSORES DE PRESENCIA Y LUZ NATRAL
DEBE SER CONSULTADA CON EL FABRICANTE.

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO

DETECTOR DE MOVIMIENTO EMPOTRADO A
TECHO. ALCANCE DE DETECCIÓN MÁX. 8m.
ÁNGULO DE DETECCION 360º
M/M: STEINEL IS D360

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE
IP.55 CONMUTADOR 10A, 250V

A1

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA ALUMBRADO
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JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. MONTAJE
EMPOTRADO EN FALSO TECHO
M/M: DAISALUX IZAR N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA.  EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N30

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. CAJA
ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N2 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO
M/M: DAISALUX NAOS N2

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CON OPTICA DE
EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
TECHO. CAJA ESTANCA IP66 IK10.
M/M: DAISALUX NAOS N6 + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO M/M:
DAISALUX NAOS N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 270 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. INSTALADO EN
PARED. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (PRD) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. 1
HORA DE AUTONOMÍA IP42 IK03. PICTOGRAMA SALIDA.
ADOSADO PARED
M/M: VIR/CG-P N (RTF, RTD0930)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO. IP66 IK10.
M/M: DAISALUX HYDRA LD N7 AEX A

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 237,6 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO
OPTICO EVACUACION. CAJA ESTANCA IP66 IK10
M/M: DAISALUX NAOS N6 (EVC) + KES NAOS

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 90 lm. 1 HORA DE AUTONOMÍA. CONJUNTO OPTICO
DE EVACUACION. ADOSADO.
M/M: DAISALUX NAOS N2 (EVC)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 120 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. EMPOTRADO EN
FALSO TECHO. M/M: DAISALUX LENS N20

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 200 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX LENS N30A (ESP, AEX, INOX)

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
LED 320 lm.  1 HORA DE AUTONOMÍA. ADOSADO A PARED.
M/M: DAISALUX SOL LD N6

APARATO AUTÓNOMO EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
TIPO PROYECTOR, LED 1000 lm. INSTALADO ENTRE
LAMAS DEL AUDITORIO. COLOR NEGRO. 1 HORA DE
AUTONOMÍA.
M/M: DAISALUX ZENIT ZP2 LD-N22 A
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x3 DALI

LUM 1

LUM 2

LUM 64

LUM 1

LUM 2

LUM 64

LUM 1

LUM 2

LUM 64

Bus LM

ED-EYE

LITECOM

x3 DALI

* Maximum of 250 Dali Outputs

ED-SENS ED-CCS (V)

ED-SENS ED-EYE

ED-CCS (V)

DALI Bus  ( Max. 120 DALI loads )

ED-EYE ED-SENS ED-CCS (V) LUM 1

LUM 2

LUM 64

* Máx. 64 Outputs with DALI Bus
* Máx. 64 Inputs with eDALI:
- ED-EYE.- 2 DALI Loads
- ED-SENSE.- 4 DALI Loads
- ED-Cxx.- 3 DALI Loads

SECTION           Max. Distance
2x 0.50mm²                100m
2x 0.75mm²                150m
2x 1.00mm²                 200m
2x 1.50mm²                 300m

SECTION           Máx. Distance
2x 0.75mm²                350m
2x 1.50mm²                500m

LITECOM CCD / INF
from 250 to 2500 addresses

LITECOM

Litecom Touchpanel

Network switch 8-port

875 621 3 4

DC in

Optic fiber
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