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ESTAS ALIMENTACIONES
PERTENECEN A CS-PB-GRADAS.
SE ALIMENTARÁN HASTA PARTE
SUPERIOR DE PLANTA BAJA
MEDIANTE UNA CANALIZACIÓN
FLEXIBLE INDUSTRIAL, PARA
PODERSE ALIMENTAR CUANDO
LAS BUTACAS ESTÉN ELEVADAS

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA DE DERIVACIÓN DESDE
DONDE PARTIRÁ UNA
CANALIZACIÓN FLEXIBLE
INDUSTRIAL PARA ALIMENTAR LAS
CAJAS MTRX EMBUTIDAS EN LAS
PLATAFORMAS, PARA QUE
QUEDEN ALIMENTADAS CUANDO
LAS PLATAFORMAS SE ELEVEN
HASTA PLANTA ACCESO
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NOTA: LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL
INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE LAMAS,
SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA
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PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA
ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.44.
TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA
IP.55. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

CAJA PORTAMECANISMOS CON CUBETA PARA
EMPOTRAR EN SUELO PARA 6 ELEMENTOS
CONTENIENDO :
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EMPOTRADA.
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA EN SUELO CON
CONEXIÓN RÁPIDA TIPO WIELANDJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MONTANTE VERTICAL INSTALACIONES
ELÉCTRICASJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, 32A 400V, HASTA 22 KW,
AJUSTABLE. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.
INCORPORARÁ MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL IV SUPERINMUNIZADO "Si" DE
32A/30mA Y MEDIDOR DE ENERGIA CLASE II
CERT. MID

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EN SUPERFICIE
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

SAI SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL
PROYECTO ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

BAN

SN/SP/SAI

TR

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR Cu
RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
HASTA LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN CABLE
COBRE 07Z1 BAJO TUBO RIGIDO/FLEXIBLE DE
PVC

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEA DE ALIMENTACION A CGBT DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

GE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
UNE RESISTENTE AL FUEGO 0,6/1kV EN
BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO
ELECTROSOLDADAS. LINEA DE
ALIMENTACION A CGBT DESDE GRUPO
ELECTRÓGENO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL07

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA.
PLANTA SOTANO

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC
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SIMULTANEIDAD CON EL CUADRO ELÉCTRICO
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CS-PLATAF.

CUADRO ELÉCTRICO APORTADO POR
EL DISEÑADOR DE ESCENOGRAFÍA.
ALIMENTARÁ A LAS 7 PLATAFORMAS,
CON ENCLAVAMIENTO PARA QUE
SÓLO PUEDA FUNCIONAR UNA A LA
VEZ. NO TENDRÁ SIMULTANEIDAD CON
EL CUADRO ELÉCTRICO CS-MAQ.SUP.

DESDE CGBT SE ALIMENTARÁ UN
CUADRO SECUNDARIO QUE
CONTENDRÁ UN TRAFO DE
AISLAMIENTO DE 50 KVA. DESDE
ESTE CUADRO, Y CON TIERRA
INDEPENDIENTE ALIMENTAREMOS
AL CS-AV Y A LOS CS-MTX, DESDE
LOS QUE ALIMENTAREMOS A LAS
TOMAS MTRX.

CS-INST
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ESTE CUADRO ELECTRICO SE
ALIMENTARÁ DESDE EL CGBT DE
FASE 1
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BANDEJA ELÉCTRICA 300 X 100 mm
PARA INTERCONEXIÓN DE LOS
CUADROS ELÉCTRICOS CS-CTRL1 a 4,
CON EL MAIN CONTROL.
DISCURRIRÁ EN PARALELO, A 1 METRO
DE SEPARACIÓN, OTRA BANDEJA DE
LAS MISMAS DIMENSIONES PARA
SEÑALES DE COMUNICACIONES

ARQUETA ELÉCTRICA 500 X 500
mm PARA INTERCONEXIÓN DE LOS
CUADROS ELÉCTRICOS CS-CTRL1
a 4, CON EL MAIN CONTROL

BANDEJA ELÉCTRICA 300 X 100 mm
PARA INTERCONEXIÓN DE LOS
CUADROS ELÉCTRICOS CS-CTRL1 a 4,
CON EL MAIN CONTROL.
DISCURRIRÁ EN PARALELO, A 1 METRO
DE SEPARACIÓN, OTRA BANDEJA DE
LAS MISMAS DIMENSIONES PARA
SEÑALES DE COMUNICACIONES
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NOTA: LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL
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TR BLINDOBARRA 2500A

GE BLINDOBARRA RF 1000A

BA
N
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0

BAN 300x100BAN 300x100BAN 300x100

PL-SOT: BAN 100x60
PL-ACCESO: BAN 100x60

BA
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BAN 300x60BAN 200x60

BA
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 1
00
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00

PL-SOT: BAN 100x60

SN BLINDOBARRA 1250A

ESTE CUADRO ESTÁ INCLUIDO EN LA
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LAS
PLATAFORMAS MOTORIZADAS

ESTE CUADRO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PROYECTO DE ESCENOGRAFÍA E
ILUMINACIÓN ESCÉNICA

ESTE CUADRO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PROYECTO DE ESCENOGRAFÍA E
ILUMINACIÓN ESCÉNICA

CUADRO ELÉCTRICO APORTADO POR EL
DISEÑADOR DE ESCENOGRAFÍA. ALIMENTARÁ A
LA ILUMINACIÓN PROFESIONAL. NO TENDRÁ
SIMULTANEIDAD CON EL CUADRO ELÉCTRICO
CS-AV

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] MG

ESTAS ALIMENTACIONES
PERTENECEN A CS-PB-GRADAS

CUADRO ELÉCTRICO APORTADO POR
EL DISEÑADOR DE ESCENOGRAFÍA,
INCLUSO LAS ALIMENTACIONES A
CADA UNA DE LAS BUTACAS Y AL
MOTOR DE GRADERÍO.  NO HABRÁ
SIMULTANEIDAD ENTRE AMBAS
ALIMENTACIONES

BAN 300x100

BA
N

 3
00

x1
00

BA
N

 3
00

x1
00

BAN 300x100

BAN 300x100BAN 300x100

BAN 300x100

BA
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00
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0

BA
N
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x6
0

BAN 100x60

CS-PB-CAM - CS-PB-CAM

CS-PB-OFI - CS-PB-OFI

PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA
ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.44.
TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA
IP.55. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

CAJA PORTAMECANISMOS CON CUBETA PARA
EMPOTRAR EN SUELO PARA 6 ELEMENTOS
CONTENIENDO :
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EMPOTRADA.
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA EN SUELO CON
CONEXIÓN RÁPIDA TIPO WIELANDJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MONTANTE VERTICAL INSTALACIONES
ELÉCTRICASJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, 32A 400V, HASTA 22 KW,
AJUSTABLE. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.
INCORPORARÁ MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL IV SUPERINMUNIZADO "Si" DE
32A/30mA Y MEDIDOR DE ENERGIA CLASE II
CERT. MID

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EN SUPERFICIE
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

SAI SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL
PROYECTO ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

BAN

SN/SP/SAI

TR

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR Cu
RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
HASTA LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN CABLE
COBRE 07Z1 BAJO TUBO RIGIDO/FLEXIBLE DE
PVC

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEA DE ALIMENTACION A CGBT DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

GE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
UNE RESISTENTE AL FUEGO 0,6/1kV EN
BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO
ELECTROSOLDADAS. LINEA DE
ALIMENTACION A CGBT DESDE GRUPO
ELECTRÓGENO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL08

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA.
PLANTA BAJA

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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LA FUERZA DE LA ZONA DE
CONTROL SE ALIMENTARÁ
DESDE EL CUADRO ELÉCTRICO
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NOTA: LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL
INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE LAMAS,
SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA
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ESTE CUADRO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PROYECTO DE ESCENOGRAFÍA E
ILUMINACIÓN ESCÉNICA

ESTE CUADRO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PROYECTO DE ESCENOGRAFÍA E
ILUMINACIÓN ESCÉNICA

ESTE CUADRO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PROYECTO DE ESCENOGRAFÍA E
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CS-SOT-ESC (FUERZA) /  CS-SOT-ESC-MTX (MATRIX) / CS-EP-A (ALUMBRADO) 

CS-ASEOS

SE ALIMENTARÁN DESDE CAJA DE
DERIVACIÓN EN SUELO DE
PLANTA SÓTANO MEDIANTE UNA
CANALIZACIÓN FLEXIBLE
INDUSTRIAL, PARA QUE QUEDEN
ALIMENTADAS CUANDO LAS
PLATAFORMAS ESTÉN ELEVADAS

PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA
ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.44.
TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA
IP.55. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

CAJA PORTAMECANISMOS CON CUBETA PARA
EMPOTRAR EN SUELO PARA 6 ELEMENTOS
CONTENIENDO :
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EMPOTRADA.
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA EN SUELO CON
CONEXIÓN RÁPIDA TIPO WIELANDJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MONTANTE VERTICAL INSTALACIONES
ELÉCTRICASJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, 32A 400V, HASTA 22 KW,
AJUSTABLE. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.
INCORPORARÁ MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL IV SUPERINMUNIZADO "Si" DE
32A/30mA Y MEDIDOR DE ENERGIA CLASE II
CERT. MID

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EN SUPERFICIE
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

SAI SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL
PROYECTO ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

BAN

SN/SP/SAI

TR

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR Cu
RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
HASTA LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN CABLE
COBRE 07Z1 BAJO TUBO RIGIDO/FLEXIBLE DE
PVC

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEA DE ALIMENTACION A CGBT DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

GE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
UNE RESISTENTE AL FUEGO 0,6/1kV EN
BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO
ELECTROSOLDADAS. LINEA DE
ALIMENTACION A CGBT DESDE GRUPO
ELECTRÓGENO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL09

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA.
PLANTA ACCESO

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com

MANZANA 7 - PLAN PARCIAL XARC

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
AULA 30p

AutoCAD SHX Text
AULA 30p

AutoCAD SHX Text
AULA 33p

AutoCAD SHX Text
(43.7 m2)

AutoCAD SHX Text
(48.9 m2)

AutoCAD SHX Text
(43.7 m2)

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
GUARDARROPA

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO ENTRADA

AutoCAD SHX Text
VE05

AutoCAD SHX Text
33.26 m2

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
-3.15

AutoCAD SHX Text
RAMPA 7.76%%%

AutoCAD SHX Text
MURO VEGETAL

AutoCAD SHX Text
CARRIL ACCESO 

AutoCAD SHX Text
ANCHO: 3.15M

AutoCAD SHX Text
ESPACIO VERDE

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
-3.15

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
-0.15

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 03

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 04

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 05

AutoCAD SHX Text
ARMARIO

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%%

AutoCAD SHX Text
PASO INST.

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 06

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA 6%%%

AutoCAD SHX Text
-3.15

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
PANELES MÓVILES

AutoCAD SHX Text
10.75 m2

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
17.98 m2

AutoCAD SHX Text
ASEOS

AutoCAD SHX Text
14.81 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO ACCES.

AutoCAD SHX Text
5.10 m2

AutoCAD SHX Text
VESTÍBULO ENTRADA

AutoCAD SHX Text
cara inferior losa jardinera = -1.05m

AutoCAD SHX Text
cara inferior losa jardinera = -1.05m

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
RAMPA 7.81%%%

AutoCAD SHX Text
L=43.20m

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
 Meseta 02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
 Meseta 02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
 Meseta 03

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
 Meseta 04

AutoCAD SHX Text
 Meseta 03

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
 Meseta 01

AutoCAD SHX Text
 Meseta 02

AutoCAD SHX Text
 Meseta 07

AutoCAD SHX Text
 Meseta 06

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 01

AutoCAD SHX Text
NÚCLEO COM. VERT. 02

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
10.46 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACÉN-PASO INST.

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
EXT

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
EXT. Y BIE

AutoCAD SHX Text
ESPACIO CENTRAL

AutoCAD SHX Text
2520.96 m2

AutoCAD SHX Text
FOYER

AutoCAD SHX Text
139.13 m2

AutoCAD SHX Text
FOYER

AutoCAD SHX Text
146.15 m2

AutoCAD SHX Text
TOMAS

AutoCAD SHX Text
ARMARIO

AutoCAD SHX Text
TOMAS

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
rejilla

AutoCAD SHX Text
VE06

AutoCAD SHX Text
CL23

AutoCAD SHX Text
CHIMENEA OFFICE

AutoCAD SHX Text
EXP.  VE10

AutoCAD SHX Text
CL25

AutoCAD SHX Text
CHIMENEA G.P.INC.

AutoCAD SHX Text
EXP.  VE16

AutoCAD SHX Text
EXP.  VE11

AutoCAD SHX Text
EXP. VE15

AutoCAD SHX Text
CLAP26

AutoCAD SHX Text
EXP. VE15

AutoCAD SHX Text
EXP. VE17

AutoCAD SHX Text
EXP. VE19

AutoCAD SHX Text
CLAP27

AutoCAD SHX Text
CL24

AutoCAD SHX Text
CLAP27

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
VE02

AutoCAD SHX Text
VE04

AutoCAD SHX Text
EXP. VE08

AutoCAD SHX Text
VE03

AutoCAD SHX Text
EXP. VE07

AutoCAD SHX Text
VE01

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
EXP. VE12

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
ZONA PASO INST.

AutoCAD SHX Text
APORTE AIRE APARC.

AutoCAD SHX Text
APORTE AIRE APARC.

AutoCAD SHX Text
APORTE AIRE APARC.

AutoCAD SHX Text
APORTE AIRE APARC.

AutoCAD SHX Text
APORTE AIRE APARC.

AutoCAD SHX Text
APORTE AIRE APARC.

AutoCAD SHX Text
CL23

AutoCAD SHX Text
CL24

AutoCAD SHX Text
PANELES MÓVILES

AutoCAD SHX Text
BARANDILLAS

AutoCAD SHX Text
rejilla 2.55x1.01m

AutoCAD SHX Text
rejilla 2.55x1.01m

AutoCAD SHX Text
plat. elev. mov.

AutoCAD SHX Text
EXP. VE09

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
Z. MINUSV.

AutoCAD SHX Text
+acompañante

AutoCAD SHX Text
CONTROL 

AutoCAD SHX Text
F1 

AutoCAD SHX Text
F2 

AutoCAD SHX Text
PASO INST.

AutoCAD SHX Text
8.29 m2

AutoCAD SHX Text
12.99 m2

AutoCAD SHX Text
68.83 m2

AutoCAD SHX Text
71.82 m2

AutoCAD SHX Text
PASO INST.

AutoCAD SHX Text
2.53 m2

AutoCAD SHX Text
Sant Carles

AutoCAD SHX Text
Santa Gertrudis

AutoCAD SHX Text
Santa Eulària

AutoCAD SHX Text
Jesús

AutoCAD SHX Text
Puig d'en Valls



K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

Ascensor 1,60 x 1,40

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CM JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CM

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CM JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CM

CS-ENT-B - CS-ENT-B

CS-ENT-A - CS-ENT-A
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CS-PA-ESC2 (FUERZA) /  CS-PA-ESC2-MTX (FUERZA) / CS-EP-B (ALUMBRADO) 

CS-PA-ESC4 (FUERZA) / CS-PA-ESC4-MTX (FUERZA) /CS-EP-A (ALUMBRADO) 

PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA
ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.44.
TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA
IP.55. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

CAJA PORTAMECANISMOS CON CUBETA PARA
EMPOTRAR EN SUELO PARA 6 ELEMENTOS
CONTENIENDO :
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EMPOTRADA.
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA EN SUELO CON
CONEXIÓN RÁPIDA TIPO WIELANDJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MONTANTE VERTICAL INSTALACIONES
ELÉCTRICASJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, 32A 400V, HASTA 22 KW,
AJUSTABLE. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.
INCORPORARÁ MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL IV SUPERINMUNIZADO "Si" DE
32A/30mA Y MEDIDOR DE ENERGIA CLASE II
CERT. MID

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EN SUPERFICIE
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

SAI SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL
PROYECTO ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

BAN

SN/SP/SAI

TR

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR Cu
RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
HASTA LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN CABLE
COBRE 07Z1 BAJO TUBO RIGIDO/FLEXIBLE DE
PVC

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEA DE ALIMENTACION A CGBT DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

GE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
UNE RESISTENTE AL FUEGO 0,6/1kV EN
BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO
ELECTROSOLDADAS. LINEA DE
ALIMENTACION A CGBT DESDE GRUPO
ELECTRÓGENO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL10

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA.
ENTREPLANTA INSTALACIONES

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-ILUM.PROF.2

CUADRO ELÉCTRICO APORTADO POR EL
DISEÑADOR DE ESCENOGRAFÍA. ALIMENTARÁ A
LA ILUMINACIÓN PROFESIONAL. NO TENDRÁ
SIMULTANEIDAD CON EL CUADRO ELÉCTRICO
CS-AV

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]CS-MAQ.SUP.

CUADRO ELÉCTRICO APORTADO POR
EL DISEÑADOR DE ESCENOGRAFÍA.
ALIMENTARÁ A LAS 2 MÁQUINAS
SUPERIORES, CON ENCLAVAMIENTO
PARA QUE SÓLO PUEDA FUNCIONAR
UNA A LA VEZ. NO TENDRÁ
SIMULTANEIDAD CON EL CUADRO
ELÉCTRICO CS-PLATAF.

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CM

CS-ENT-B - CS-ENT-B

CS-ENT-A - CS-ENT-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-ENT-GNRL-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CS-ENT-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]CS-ENT-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CS-EP-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]CS-EP-A

CUADRO ELÉCTRICO DESTINADO PARA LA
ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO Y ZONA DE
EXPOSICIONES

CUADRO ELÉCTRICO DESTINADO PARA LA
ILUMINACIÓN DEL AUDITORIO Y ZONA DE
EXPOSICIONESCUADRO ELÉCTRICO DESTINADO PARA LA

FUERZA E ILUMINACIÓN DE LA ENTREPLANTA

CUADRO ELÉCTRICO DESTINADO PARA LA
FUERZA E ILUMINACIÓN DE LA ENTREPLANTA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ACS1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ACS2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ACS3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-ENT-GNRL-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CS-EXUT.2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CS-EXUT.1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL01JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL17

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL18
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL19

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL03

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL25

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] VE01
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] VE05

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL05

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL20
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL21

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL22

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL07 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL09

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] VE03

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] VE02

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL02
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL11

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL23

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL04

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL12
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL13

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL06
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL08

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL14 JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL10

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL16

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL24

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] VE04JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] VE06

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] UE JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE1

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ATE2

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE5-A JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE5-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE7-A
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE7-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE6-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE6-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE6-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE4-A
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE4-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE4-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE4-B
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE4-C

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE4-D

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE4-E

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-A
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-B JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-C

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-D

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-E
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-F

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-A
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-C JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-D JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE3-E

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL26

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] CL27

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE6-B

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] ATE6-C

NOTA: LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL
INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE LAMAS,
SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA
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ESTE CUADRO ESTÁ INCLUIDO EN EL
PROYECTO DE ESCENOGRAFÍA E
ILUMINACIÓN ESCÉNICA
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PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA
ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.44.
TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA
IP.55. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

CAJA PORTAMECANISMOS CON CUBETA PARA
EMPOTRAR EN SUELO PARA 6 ELEMENTOS
CONTENIENDO :
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EMPOTRADA.
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA EN SUELO CON
CONEXIÓN RÁPIDA TIPO WIELANDJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MONTANTE VERTICAL INSTALACIONES
ELÉCTRICASJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, 32A 400V, HASTA 22 KW,
AJUSTABLE. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.
INCORPORARÁ MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL IV SUPERINMUNIZADO "Si" DE
32A/30mA Y MEDIDOR DE ENERGIA CLASE II
CERT. MID

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EN SUPERFICIE
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

SAI SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL
PROYECTO ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

BAN

SN/SP/SAI

TR

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR Cu
RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
HASTA LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN CABLE
COBRE 07Z1 BAJO TUBO RIGIDO/FLEXIBLE DE
PVC

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEA DE ALIMENTACION A CGBT DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

GE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
UNE RESISTENTE AL FUEGO 0,6/1kV EN
BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO
ELECTROSOLDADAS. LINEA DE
ALIMENTACION A CGBT DESDE GRUPO
ELECTRÓGENO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL11

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA.
ENTREPLANTA CUBIERTA

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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Ascensor 1,60 x 1,40

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

K

J

I

H

H'

G

F

E

E'

D

C

B

A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]CS-ASC.2

CS-ENT-B - CS-ENT-B

CS-ENT-A - CS-ENT-A

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

NOTA: LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL
INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE LAMAS,
SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA
COLECCIÓN DE ARQUITECTURA

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A12

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO] A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F3

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

A15

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

F3

PUNTO DE ALIMENTACIÓN A CIRCUITO ELÉCTRICO
JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRABLE. TOMA
ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN SUPERFICIE IP.44.
TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 3P+N+T/16A, 400VJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MECANISMO SIMPLE EJECUCIÓN EMPOTRADA
IP.55. TOMA ELÉCTRICA SCHUKO 2P+T/16A, 250V

CAJA PORTAMECANISMOS CON CUBETA PARA
EMPOTRAR EN SUELO PARA 6 ELEMENTOS
CONTENIENDO :
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A
250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EMPOTRADA.
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA EN SUELO CON
CONEXIÓN RÁPIDA TIPO WIELANDJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

MONTANTE VERTICAL INSTALACIONES
ELÉCTRICASJG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

ESTACIÓN DE CARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, 32A 400V, HASTA 22 KW,
AJUSTABLE. IDENTIFICACIÓN CON TARJETA.
INCORPORARÁ MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL IV SUPERINMUNIZADO "Si" DE
32A/30mA Y MEDIDOR DE ENERGIA CLASE II
CERT. MID

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CAJA PORTAMECANISMOS PARA 6
ELEMENTOS, EJECUCIÓN EN SUPERFICIE
CONTENIENDO:
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V
-TOMA ELÉCTRICA DOBLE SCHUKO  2P+T/16A

250V RED ESTABILIZADA
-TOMA DOBLE RJ-45 PARA VOZ Y DATO

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

SAI SIST. ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

CUADRO ELÉCTRICO NO OBJETO DEL
PROYECTO ELÉCTRICO

CUADRO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-43/IK-08.JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
FORMADO POR ARMARIOS METÁLICOS
COMBINABLES. IP-31/IK-10.

JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]JG INGENIEROS [DEP. ELÉCTRICO]

BAN

SN/SP/SAI

TR

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR Cu
RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
HASTA LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN CABLE
COBRE 07Z1 BAJO TUBO RIGIDO/FLEXIBLE DE
PVC

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEAS A CUADROS SECUNDARIOS

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
DE Cu RZ1 0,6/1kV EN BANDEJA DE REJILLA DE
VARILLAS DE ACERO ELECTROSOLDADAS.
LINEA DE ALIMENTACION A CGBT DESDE
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

LEYENDA FUERZA

NOTAS:

- LOS ELEMENTOS VISTOS Y EN EL INTERIOR DE LOS FALSOS TECHOS DE
LAMAS, SERÁN DEL COLOR SEGÚN LOS PLANOS DE LA COLECCIÓN DE
ARQUITECTURA.

GE

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CON CONDUCTOR
UNE RESISTENTE AL FUEGO 0,6/1kV EN
BANDEJA DE REJILLA DE VARILLAS DE ACERO
ELECTROSOLDADAS. LINEA DE
ALIMENTACION A CGBT DESDE GRUPO
ELECTRÓGENO

Ajuntament  de Santa Eulària des RiuPROMOTOR

PROYECTO

PLANO

AUTORESCALA

FECHA

NUMERO
PLANO IEL12

FASE II PALACIO DE CONGRESOS DE SANTA EULARIA DES RIU
PROYECTO DE ACTIVIDADES:             MEDIDAS CORRECTORAS

INSTALACION FUERZA Y ALUMBRADO.
CUBIERTA

ANGEL GUERRERO CASTELLS
1/150

OCTUBRE 23 DOCTOR  POR LA UPC
INGENIERO INDUSTRIAL
FUNCIONARIO  DE CARRERA
Carrer de Venda des Coloms, 10 2º 07840 Santa Eulària des Riu 
enginyer@santaeularia.com
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